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Resumen
En este trabajo de grado se disen˜ara un controlador proporcional-integral (PI), un
controlador de lo´gica difusa (FLC) y un sistema de inferencia neuro difuso adaptativo
(ANFIS) con los cuales se busca obtener una tensio´n constante de 380[V] y un valor de
frecuencia de 60[HZ] para cargas suministradas por dos fuentes bater´ıa o viento.
Debido a que el viento es una variable aleatoria la calidad de energ´ıa generada por
la turbina se ve afectada, por dicha razo´n estos controladores deben ser adaptados al
sistema para estabilizar el voltaje es decir mantener magnitud de la tensio´n y frecuencia
constante en terminales de la carga. Se propone implementar entonces un control de
lo´gica difusa que cumpla estas caracter´ısticas para posteriormente ser comparado con
un control PI cla´sico, para comprobar su eficacia. Todo el sistema de disen˜o es modelado
utilizando MATLAB / Simulink.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
1.1. Planteamiento del problema
La proteccio´n, estabilidad, confiabilidad y calidad que se le suministre a un sistema
ele´ctrico de potencia, es hoy en d´ıa un tema fundamental para asegurar la continuidad
del abastecimiento ele´ctrico, para el desarrollo de los procesos, en los cuales se requiera
el uso de la electricidad .Las interrupciones indeseadas e inesperadas en el servicio son
las causas de grandes inconvenientes econo´micos y de seguridad para los usuarios. Ac-
tualmente se desarrollan nuevas metodolog´ıas de aplicacio´n de control adaptativo para
el ana´lisis y disen˜o del aerogenerador, en este estudio se utiliza un generador as´ıncrono
Jaula de Ardilla, teniendo como fin un o´ptimo funcionamiento.
En los u´ltimos an˜os el controlador difuso ha emergido como una alternativa frente
al control cla´sico, especialmente cuando se requiere controlar sistemas no lineales y de
dif´ıcil modelizacio´n. Una de las principales ventajas de la lo´gica difusa o tambie´n llama-
do control difuso es que nos permite solucionar gran parte de los problemas de control
automa´tico de una manera sencilla, ra´pida y econo´mica, sin necesidad de conocer un
modelo matema´tico del proceso a controlar y adema´s se obtiene un controlador no lineal
desarrollado emp´ıricamente sin complicaciones matema´ticas [1].
La estructura general del sistema, consta de una carga de 3 fases, la bater´ıa del
sistema h´ıbrido de energ´ıa eo´lica, la interconexio´n convertidores, filtros y unidad de
control, se muestra ma´s adelante en la (Figura 1.1).
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En este proyecto se disen˜ara´ un controlador proporcional-integral (PI), un controla-
dor de lo´gica difusa (FLC) y un sistema de inferencia neuro difuso adaptativo (ANFIS)
que fijan la amplitud de la tensio´n a un valor constante de 380[V] y 60[HZ] para cargas
suministradas desde el banco de bater´ıas y las compara con las del viento. Esto debido
a que el viento es una variable impredecible, la calidad de energ´ıa que produce se ve
afectada, ya que la tensio´n no se mantiene constante. Por lo tanto, los controladores
de voltaje deben ser integrados en el sistema. Dicho control actuara sobre el para´metro
PWM del inversor.
1.2. Justificacio´n
Debido a la gran demanda industrial que hay actualmente en el mundo, las con-
secuencias son nefastas para el medio ambiente, como lo son: la contaminacio´n y el
calentamiento global, ma´s conocido como impacto ambiental. Sin embargo, las civili-
zaciones han tomado conciencia de tales dan˜os ambientales y buscan hoy en d´ıa darle
mayor prioridad a la energ´ıa limpia, o tambie´n conocida como fuente de energ´ıa reno-
vable para preservar la naturaleza.
De acuerdo a lo anterior y a los bajos costos de inversio´n que representa la energ´ıa
eo´lica a tenido un auge en los u´ltimos an˜os a nivel mundial [2].
Al finalizar el 2004 se puso en funcionamiento el parque eo´lico Jep´ırachi, es el pri-
mer parque para la generacio´n de energ´ıa eo´lica en Colombia con una capacidad de
energ´ıa ele´ctrica de 19.5[MW] que representan el 0.15 % del potencial nacional [3].Para
un desarrollo sostenido en la explotacio´n de este recurso energe´tico, es condicio´n ne-
cesaria seguir estudiando con profundidad los vientos en las distintas zonas del pa´ıs.
Por lo anterior, se considera fundamental la aproximacio´n de futuros profesionales a las
nuevas tecnolog´ıas involucradas en conversio´n energe´tica de fuentes renovables.
Por lo tanto la industria opto´ por el uso de aerogeneradores de velocidad variable
que permite un control ma´s adaptable en la operacio´n, mejorando la eficiencia y dis-
minuyendo las consecuencias negativas para el sistema. Las consecuencias que puede
tener un aerogenerador en la red ele´ctrica en condiciones de operacio´n normal o de falla,
depende del control adaptativo que se desee utilizar. Por lo cual el disen˜o y para´metros
de la ma´quina son una variable muy importante a considerar al momento de elegir el
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control adaptativo.
Para esto es necesario obtener ma´s conocimiento sobre el generador as´ıncrono Jaula de
Ardilla, sus configuraciones y estrategias de control adaptativo, con el fin de utilizarlos
en parques eo´licos.
Debido a que el viento es una variable aleatoria se ve la necesidad de recurrir al
empleo de bancos de bater´ıas como alternativas para suplir la demanda energe´tica.
Para llevar a cabo este proceso se emplea un inversor “Back to Back”, dispositivo
que transforma un voltaje de entrada de corriente continua a una voltaje sime´trico de
salida de corriente alterna con magnitud y frecuencia deseada para ser inyectadas a la
red ele´ctrica. Simplifican la alimentacio´n de un sistema, porque permiten generar las
tensiones donde se necesitan, reduciendo la cantidad de l´ıneas de potencia necesarias.
Adema´s permiten un mejor manejo de la potencia, control de tensiones de entrada,
aumento de armo´nicas y un aumento en la seguridad. Tienen gran eficiencia [4].
1.3. Objetivos
1.3.1. General
Controlar y emplear ana´lisis de pequen˜a sen˜al para un aerogenerador basado en un
generador as´ıncrono Jaula de Ardilla, usando controlador PI y un controlador de lo´gica
difusa variante en el tiempo para la etapa del inversor y la carga del banco de bater´ıas
1.3.2. Especificos
Obtener un modelo matema´tico del sistema no lineal de generacio´n de energ´ıa a
eo´lica que incluya: Turbina de viento, generador de induccio´n Jaula de Ardilla y
banco de bater´ıas para almacenamiento de energ´ıa.
Disen˜ar un controlador difuso que permita controlar los estados de carga de las
bater´ıas con el fin de disminuir las variaciones en las salidas del sistema de gene-
racio´n por medio de un inversor DC/AC.
Plantear un control difuso adaptativo para la etapa de carga de bater´ıas con el fin
de mejorar el desempen˜o del controlador difuso de para´metros fijos, adapta´ndose
a las perturbaciones internas y externas.
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1.4. Marco conceptual
GENERADOR EO´LICO: Es un generador ele´ctrico movido por una turbina ac-
cionada por el viento.
Componentes importantes del aerogenerador(Figura 1.1)[5].
ROTOR: Las palas del rotor, construidas principalmente con materiales compues-
tos, se disen˜an para transformar la energ´ıa cine´tica del viento en un momento torsor en
el eje del equipo. Los rotores modernos pueden llegar a tener un dia´metro de 42 a 80
metros y producir potencias equivalentes de varios [MW]. La velocidad de rotacio´n esta´
normalmente limitada por la velocidad de punta de pala, cuyo l´ımite actual se establece
por criterios acu´sticos.
GO´NDOLA O NACELLE: sirve de alojamiento para los elementos meca´nicos y
ele´ctricos (multiplicadora, generador, armarios de control, etc.) del aerogenerador.
CAJA DE ENGRANAJES O MULTIPLICADORA: puede estar presente
o no dependiendo del modelo. Transforman la baja velocidad del eje del rotor en alta
velocidad de rotacio´n en el eje del generador ele´ctrico.
GENERADOR: Existen diferentes tipos dependiendo del disen˜o del aerogenera-
dor. Pueden ser s´ıncronos o as´ıncronos, jaula de ardilla o doblemente alimentados, con
excitacio´n o con imanes permanentes. Lo podemos definir como ma´quinas que convier-
ten la energ´ıa meca´nica en energ´ıa ele´ctrica.
LA TORRE:situ´a el generador a una mayor altura, donde los vientos son de mayor
intensidad para permitir el giro de las palas que transmiten las cargas del equipo al suelo.
DE CONTROL:se hace cargo del funcionamiento seguro y eficiente del equipo,
controla la orientacio´n de la go´ndola, la posicio´n de las palas y la potencia total entre-
gada por el equipo.
SISTEMA DE ORIENTACIO´N: El sistema de orientacio´n esta´ compuesto ge-
neralmente por un servomecanismo que gira la go´ndola en la direccio´n del viento censada
por una veleta.
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SISTEMA DE SEGURIDAD: El sistema de seguridad generalmente tiene como
funcio´n llevar al aerogenerador a una condicio´n segura y estable, para las personas y
para el mismo equipo. Se compone de los sistemas de frenado, sistemas de deteccio´n de
altas temperaturas, presiones y vibraciones.
Figura 1.1: Componentes de un generador eo´lico.
Control adaptativo: Es aquel tipo de control que busca adaptar los para´metros
variables de un proceso de forma continua y automa´tica, con el objetivo de mantener
un funcionamiento o´ptimo de un sistema en funcio´n de unas caracter´ısticas dina´micas
deseadas.
Lo´gica difusa: Lo´gica (algoritmo) alternativa a la lo´gica cla´sica que tiene como
objetivo, involucrar un grado de incertidumbre en las cosas que evalu´a y emular de
esta forma, algunas de las acciones que los seres humanos empleamos en la toma de
decisiones.
Difuso: Sistema de control que en lugar de utilizar ecuaciones integro-diferenciales
basa su operacio´n en la aplicacio´n de la lo´gica difusa, con el propo´sito de utilizar la
experiencia y el sentido comu´n que puede tener un experto para controlar determinado
proceso.
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AC: Corriente alterna.
DC: Corriente continua.
Inversor: La funcio´n de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente
continua a un voltaje sime´trico de salida de corriente alterna, con la magnitud y fre-
cuencia deseada por el usuario o el disen˜ador.
Banco de bater´ıas: Grupo de dispositivos electro-qu´ımicos conectados en serie, en
paralelo o en serie-paralelo que almacenan energ´ıa en forma qu´ımica para transformarla
en energ´ıa ele´ctrica.
Para´metros: Se conoce como para´metro al dato que se considera como imprescin-
dible y/o orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situacio´n.
Perturbaciones: Alteracio´n o desarrollo anormal de un dispositivo.
Modelo de referencia: Consiste en un modelo que representa el comportamiento
y la dina´mica de la planta, este es impuesto de forma arbitraria a criterio del disen˜ador.
Diagrama de bloques: Es la representacio´n gra´fica del funcionamiento interno de
un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, adema´s, definen la
organizacio´n de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas.
Control PI: No existen controladores que actu´en u´nicamente con accio´n integral,
siempre actu´an en combinacio´n con reguladores de una accio´n proporcional, comple-
menta´ndose los dos tipos de reguladores, primero entra en accio´n el regulador propor-
cional (instanta´neamente) mientras que el integral actu´a durante un intervalo de tiempo.
PWM:Modulacio´n por ancho de pulsos de una sen˜al o fuente de energ´ıa es una
te´cnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una sen˜al perio´dica (una senoidal o
una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir informacio´n a trave´s de un canal
de comunicaciones o para controlar la cantidad de energ´ıa que se env´ıa a una carga.
PLL: Lazos de seguimiento de fase o bucles de enganche de fase.
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SOC: Estado actual de la carga.
1.5. Estado del arte
1.5.1. Marco referencial
El aerogenerador (o generador eo´lico) es uno de los modelos ma´s antiguos construi-
dos por el hombre [6] el cual consiste en aprovechar la fuerza del viento.
El viento es una fuente de energ´ıa gratuita, limpia e inagotable, su primer apro-
vechamiento fueron las velas de los barcos para propulsarlos a trave´s del rio Nilo de
las que se tiene noticia en el an˜o 4.500 a.C en Egipto y Mesopotamia [7] .La primera
aplicacio´n del uso del viento mediante un molino proviene de Hero´n de Alejandr´ıa que
construyo una estructura en el an˜o 200 a.C para proporcionar aire a su o´rgano. Y varios
siglos antes de Cristo, los chinos usaban molinos de viento para bombear agua. Otra
aplicacio´n cla´sica fue alrededor del an˜o 600 de la era cristina, los persas usaban el viento
para accionar molinos y moler el grano (Figura 1.2).
Figura 1.2: Molino persa.
Posteriormente, a partir del siglo XIII, los molinos aparecieron y se extendieron
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por toda Europa, sobre todo en Be´lgica y los Pa´ıses Bajos. Los molinos de Holanda tie-
nen 4 aspas de lona, mientras que los de Baleares y Portugal tienen 6 y los de Grecia 12.
El desarrollo de los molinos de viento se interrumpe con la revolucio´n industrial. Se
hace masiva la utilizacio´n del vapor, aparece la electricidad y los combustibles fo´siles
como fuentes de energ´ıa motriz. Es, sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX
cuando tiene lugar uno de los ma´s importantes avances en la tecnolog´ıa del aprovecha-
miento del viento: la aparicio´n del popular modelo “multipala americano”. Este modelo,
utilizado para bombeo de agua pra´cticamente en todo el mundo, habr´ıa de sentar las
bases para el disen˜o de los modernos generadores eo´licos [8].
El primer aerogenerador fue fabricado por Charles Brush en los an˜os 1886-87 ca-
paz de generar corriente continua con un rotor de 17[m] de dia´metro, construido por
144 palas de madera (multipala americano). Pod´ıa generar hasta 12[KW] de Potencia
(Figura 1.3) [9].
Figura 1.3: El primer aerogenerador
Fue entre las guerras mundiales cuando los aerogeneradores empezaron a aparecer
con mayor frecuencia, como consecuencia de los progresos te´cnicos de las he´lices de
aviacio´n y con ellas los proyectos de grandes aerogeneradores de dos o tres palas. La
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primera tendencia fue construir bipalas, ya que resultaban ma´s econo´micos. Incluso se
penso´ en utilizar una u´nica pala equilibrada con un contrapeso [7].
Actualmente predominan los molinos tripalas. Estos aerogeneradores giran ma´s ra´pi-
damente que los multipalas americanos, lo que constituye una ventaja cuando se trata
de alimentar ma´quinas de gran velocidad de rotacio´n como los alternadores ele´ctricos.
Adicionalmente los estudios aerodina´micos revelaron que el tripala es el compromiso
adecuado en cuanto aprecio y estabilidad en la rotacio´n del rotor.
Como ya se ha mencionado, los aerogeneradores de eje vertical derivan indirecta-
mente del primer molino de viento utilizado por la civilizacio´n persa en el an˜o 600 d.C.
En 1925 el fine´s J. Savonius fue el primero en utilizar este concepto para estruc-
turar su homo´nimo rotor vertical en la generacio´n ele´ctrica. En la actualidad es una
solucio´n interesante sobre todo en la conversio´n a energ´ıa meca´nica. Ma´s exitoso que
el anterior fue el rotor de eje vertical patentado en 1931 en EEUU por el Ingeniero
france´s Darrieus y luego cayo´ en un olvido casi total. Su estudio volvio´ a iniciarse en
Canada´ en 1973 y en Estados Unidos a partir de 1975 ya que estas ma´quinas, de 1
a 60[kW], pod´ıan construirse a precios inferiores al de los molinos de viento cla´sicos
de eje horizontal. En EEUU, los laboratorios Sandia en Alburquerque (Nuevo Me´xico)
estudiaron y comercializaron los molinos de viento Darrieus.
En Crimea (Rusia), frente al mar muerto, en 1931 se puso en funcionamiento un
aerogenerador de 30 metros, que ten´ıa que proporcionar 100[kW] a la red de Sebastopol.
El promedio durante dos an˜os fue de 32[kW][7].
En 1941 la NASA construyo´ un bipala de 53[m] de dia´metro, previsto para una
potencia ma´xima de 1250[kW] que se instalo´ en Vermont, en el nordeste de EEUU. Las
primeras pruebas, iniciadas en octubre de 1941, continuaron durante unos 15 meses.
Un pequen˜o accidente en 1943 bloqueo´ la ma´quina durante dos an˜os, debido a que las
dificultades ligadas a la guerra retrasaron la fabricacio´n de piezas nuevas. Vuelto a po-
ner en marcha, el aerogenerador proporciono´ energ´ıa al sector durante veintitre´s d´ıas,
luego se rompio´ una de las palas y se abandono´ el proyecto.
En 1956, en Dinamarca, se construyo´ el primer aerogenerador de corriente alterna:
el Gedser (Figura 1.4 ). Ten´ıa muchas innovaciones tecnolo´gicas, no so´lo en lo que con-
cierne a la generacio´n de electricidad, sino tambie´n en el campo de la aerodina´mica y
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sistema de control (frenos aerodina´micos y regulacio´n por pe´rdida de velocidad) [9].
Figura 1.4: Primer aerogenerador de corriente alterna.
En 1975 se pusieron en servicio los aerogeneradores Mod-0 con unas palas de metal
con un dia´metro de 38[m], produciendo 100[kW]. En 1977 se construyo´ el Mod-0A que
ten´ıa 200[kW]. La General Electric termino´ el bipala Mod-1 en 1978 que con un dia´me-
tro de 60[m] acciona un alternador de 2[MW].
En Francia, un vasto programa patrocinado por la Electricite´ de France, realizo´ un
estudio el viento en todas las regiones y construyo´ varios grandes aerogeneradores ex-
perimentales.
El aerogenerador”Best-Romani” tripala de 30[m] de dia´metro con capas de aleacio´n
ligera fue instalado en Nogent le Roy (Beauce). Pod´ıa proporcionar 800[kWA] la red
con un viento de 60[Km/h]. Esta ma´quina experimental aporto´, entre 1958 y 1962,
mucha informacio´n sobre su funcionamiento en condiciones reales de explotacio´n. La
compan˜´ıa Neyrpic instalo´ en Saint Re´my des Landes (Manche) dos aerogeneradores de
tres palas. El primero de 21[m] de dia´metro que produc´ıa 130[kW] de potencia, funciono´
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hasta marzo de 1966. El otro de 35[m] de dia´metro previsto para producir 1000 [kW],
proporciono´ una potencia satisfactoria durante las pruebas, pero a la ruptura de un
palier en 1964 hizo que se abandonase el programa de estudios [7].
Los primeros grandes aerogeneradores se encuentran en los Estados Unidos, donde
ya en 1941 hab´ıa uno he´lice que pesaba 7000[kg] y ten´ıa un dia´metro de 53[m]. Desde
1973, y bajo la responsabilidad de la NASA, los Estados Unidos reanudaron la construc-
cio´n de aerogeneradores gigantes. Los dos ma´s grandes miden 61 y 91[m] de dia´metro y
funcionan desde 1978 en Boone (Ohio) y Barstow (California). Producen de 2000 a 2500
[kW] de electricidad respectivamente. El bajo precio del petro´leo determino´ entonces la
suspensio´n total de los grandes proyectos en todo el mundo. Pero en la de´cada de los
setenta, coincidiendo con la primera crisis del petro´leo, se inicio´ una nueva etapa en el
aprovechamiento de la energ´ıa eo´lica. Las aplicaciones de las modernas tecnolog´ıas, y en
especial de las desarrolladas para la aviacio´n, dieron como resultado la aparicio´n de una
nueva generacio´n de ma´quinas eo´licas muy perfeccionadas que permitieron su explota-
cio´n, bajo criterios de rentabilidad econo´mica, en zonas de potencial eo´lico elevado. En
aquel momento se estimaba, en efecto, que esta energ´ıa renovable podr´ıa proporcionar
energ´ıa a las redes ele´ctricas a un precio igual o inferior al de las centrales te´rmicas.
Ello ser´ıa pronto una realidad con la puesta en servicio de grandes aerogeneradores que
producir´ıan potencias ele´ctricas comprendidas entre 2 y 5 [MW]. Hay que considerar
que eran tiempos en que se empezaba a tomar en serio el hecho de que los yacimientos
petrol´ıferos no durar´ıan eternamente.
Hasta la fecha el aerogenerador instalado ma´s grande es el E-112 de la empresa
alemana Enercon (Figura 1.5). Es un aerogenerador de eje horizontal con un rotor de
112[m] de dia´metro y puede generar una potencia de 4,5[MW]. Su generador es de tipo
sincro´nico especialmente dimensionado para evitar la utilizacio´n de una caja meca´nica
amplificadora de RPM. Evitar esta componente meca´nica es ventajoso por la mejora
sustancial de la eficiencia global del aerogenerador en la conversio´n de energ´ıa.
1.5.2. Marco teo´rico
Los primeros disen˜os de aerogeneradores eran sistemas sencillos y estables en su
operacio´n, trabajaban a velocidad constante, conectados directamente a la red lo cual
presentaba dificultad en caso de fallo ya que necesariamente hab´ıa que desconectarlos
de la red. Esto se torno´ poco pra´ctico a medida que fue creciendo la generacio´n eo´lica
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Figura 1.5: El aerogenerador mas grande del mundo.
lo cual conllevo´ a la bu´squeda de nuevas alternativas para lograr estabilizar la red.
Este trabajo se enfocara en el estudio de un control difuso adaptativo en un generador
as´ıncrono jaula de ardilla.
La mayor´ıa de turbinas eo´licas del mundo utilizan un generador as´ıncrono trifa´sico
(de jaula de ardilla), tambie´n llamado generador de induccio´n, para generar corriente
alterna y debido a su especial capacidad de producir potencia ele´ctrica u´til (Figura
1.6). Se trata de una ma´quina de induccio´n de rotor que consta de un cierto nu´mero
de barras de cobre o de aluminio, conectadas ele´ctricamente por anillos de aluminio
finales. El estator va conectado al inversor Back to Back y de all´ı directamente a la red
y el rotor va conectado a la turbina de viento [10].
Cuando la velocidad del viento no alcanza a abastecer el sistema ele´ctrico, se en-
cienden las bater´ıas suministrando la energ´ıa que requiere el sistema. La tensio´n (DC)
producida por la bater´ıa se convierte (AC) utilizando un inversor de 3 fases con el fin
de alimentar la carga.
La tensio´n DC producida por la turbina de viento y/o bater´ıa es convertida en
tensio´n AC usando un inversor de 3 fases, con el fin de suministrar energ´ıa a la car-
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Figura 1.6: Estructura general del sistema.
ga. La salida de tensio´n del inversor se controla para mantener el voltaje l´ınea-l´ınea
V L− L=380[V] y una frecuencia f=60[Hz]. La tensio´n trifa´sica se convierte a sistemas
d-q donde Vd (tensio´n directa) y Vq (tensio´n de cuadratura) para ser utilizadas por el
control PI y control difuso. El control PI, FLC y ANFIS se utilizara´n para generar a la
salida un pulso PWM de la sen˜al, que tiene como fin controlar la tensio´n AC a la sali-
da del inversor y la frecuencia se controla a trave´s del bucle de enganche de fases (PLL).
El regulador (REG) utilizado es un dispositivo que mide la velocidad del viento,
este emplea una te´cnica de control de encendido y apagado (ON-OFF).
Los filtros son utilizados para suministrar tensio´n AC limpia a la carga, es decir
modifica tanto su amplitud como su fase. El valor de distorsio´n armo´nica total (THD)
en el sistema se mide y se compara con los valores esta´ndar correctos.
La estructura general del sistema sera´ modelada en MATLAB/Simulink/SimPower
para establecer funcionalidad y compatibilidad de los componentes.
El control adaptativo es un tipo especial de control(con para´metros ajustables y
un mecanismo de ajuste de para´metros) el cual consiste en adaptar los para´metros va-
riables de un proceso a fin de mantener un funcionamiento adecuado de un sistemas [11].
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Los controladores difusos, al igual que otros controladores convencionales, toman
valores de las variables de entrada, realizan algu´n procedimiento con ellas y generan
una salida que decide como modificar las variables de salida. Su diferencia es que no ne-
cesitan ecuaciones ni tablas en su procesamiento y, en su lugar, se procesan reglas bases
que deciden como cambiar las salidas. La aplicacio´n de e´stas te´cnicas en el control de
procesos hace parte de un a´rea de la ingenier´ıa conocida como “Control Inteligente” la
cual es una rama del“Soft-computing” este te´rmino se refiere a la “computacio´n suave”,
el cual es un te´rmino general donde abarca las metodolog´ıas de inteligencia artificial
como redes neuronales, lo´gica difusa, etc. En la (Figura 1.7) se muestra el diagrama de
bloques de un Control Difuso[12].
Este proyecto busca obtener las caracter´ısticas deseadas de un sistema de referencia
dado mediante el control difuso adaptativo(Fuzzy Controller). El control difuso adap-
tativo lleva a cabo la funcio´n de mantenerla respuesta de un sistema en lazo cerrado
con el menor error posible mediante la modificacio´n de la base de reglas del controlador
de forma que un sistema se comporte de acuerdo a un modelo de referencia.
En este proyecto se utilizara´ el sistema de inferencia neuro-fuzzy adaptativo (AN-
FIS), ya que este identifica plantas no lineales.El ANFIS apoya´ndose en mediciones
de las sen˜ales de entrada y salida de la planta, ma´s el conocimiento humano difuso
que se tiene del proceso expresado mediante reglas if-then (si-entonces), aplica un pro-
cedimiento de aprendizaje h´ıbrido para lograr la identificacio´n del objeto deseado. El
modelo neuro-difuso obtenido representa la dina´mica inversa del objeto, entonces puede
tambie´n ser empleado como un controlador[13].
Partes del diagrama de bloques del controlador difuso como se muestra en la (Figura
1.7).
Fuzzificacio´n (Fuzzification)
Proceso de clasificacio´n de un determinado valor de las variables de entrada (ana´lo-
gas) para los conjuntos difusos que fueron definidos dentro del universo de discurso.
Base de Reglas (Rule-Base)
Contienen la informacio´n sobre el control del sistema basado en la utilizacio´n de re-
glas difusas. Estas reglas permiten expresar la experiencia del experto en el proceso en
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Figura 1.7: Diagrama de bloques de un control difuso
una combinacio´n de premisas y consecuentes. Existen casos donde el error y el cambio
del error se consideran como variables para ejercer el control; las cuales a su vez, se
escogen como entradas al controlador difuso. En tales casos, las reglas del controlador
difuso, se representan por casillas en la matriz de reglas formadas al combinar las fun-
ciones de membres´ıa de las dos variables de entrada, dando como resultado, una matriz
nxm donde sus elementos representan las reglas para el control de la planta.
En lo´gica difusa se definen varios operadores lo´gicos de igual manera que en la lo´gica
booleana pero con ciertas diferencias. Las reglas bases dependen del operador lo´gico que
utilice. Las reglas ma´s utilizadas son la tipo AND y su estructura es:
IF (Entrada1= Premisa 1) AND (Entrada2= Premisa 2) THEN (Consecuente) donde
Premisa 1 y Premisa 2 son variables lingu¨´ısticas de los conjuntos de entrada y Conse-
cuente es una variable lingu¨´ıstica asignada a un conjunto de la salida.
Mecanismo de Inferencia (Inference Mechanism)
El mecanismo de inferencia es el encargado de determinar cua´les reglas bases se han
activado en la operacio´n del control, y asignar un valor de pertenencia a cada salida,
obtenie´ndose el grado de verdad o peso para cada una de las reglas que se esta´n ac-
tivando. El valor de pertenencia depende directamente del tipo de reglas que se esta´n
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usando y, en especial, del operador lo´gico utilizado en dichas reglas. Para este trabajo
en particular so´lo se hara´ uso del operador lo´gico difuso “AND”.
Defuzzificacio´n (Defuzzification)
En este proceso se realiza la conversio´n de los resultados obtenidos mediante el me-
canismo de inferencia a una sen˜al que pueda ser interpretada por el actuador. Existen
varias formas algor´ıtmicas para realizar el proceso de Defuzzificacio´n para este trabajo
se utilizara´n dos me´todos, los cuales son: “Centro de Gravedad y “Promedio de Cen-
tros”. Lo anterior se debe a su simplicidad computacional y los buenos resultados que
arrojan [12].
En cuanto al sistema de control del generador doblemente alimentado las ventajas
que presenta este generador, es que permite un control variable de los reactivos consu-
midos por el rotor, lo cual permite un control de la velocidad frente a variaciones del
viento y del sistema ele´ctrico.Adema´s es necesario conectar el generador (bobinados del
rotor) a la red a trave´s de un convertidor electro´nico para adecuar la frecuencia de la
tensio´n generada a la de la red.
El problema de estas ma´quinas es que frente a una falla o ca´ıdas de tensio´n, causan
elevadas corrientes ocasionando dan˜os al conversor, cuando sobrepasa su capacidad
ma´xima, de esta forma se pierde el control de la potencia activa y reactiva, por lo tanto
es necesario desconectarlo de la red para su proteccio´n lo cual no es viable . Una posible
solucio´n ser´ıa sobredimensionar el conversor, aumentando el costo.
Toda fuente de generacio´n de energ´ıa renovable utiliza banco de bater´ıas ya que es un
sistema que absorbe la energ´ıa reactiva originada en los generadores reduciendo el con-
sumo de esta. Los bancos de bater´ıas son utilizados para aumentar el factor de potencia
sin aumentar costos. Es decir, la fuente suministra la misma energ´ıa, pero el banco de
bater´ıas almacena y suministra cuando se hace necesario Ejemplo: lugares en donde no
debe interrumpirse la energ´ıa, como: las industrias de tecnolog´ıa de alto costo, fa´bricas
de chips, hospitales, empresas de servicios pu´blicos etc., estas no solo almacenan energ´ıa
sino que tambie´n en conjunto con otros dispositivos de acondicionamiento de potencia,
mejoran la estabilidad de tensio´n del sistema en general[14].
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1.6. Alcance
Con el propo´sito de mejorar y optimizar el funcionamiento de la ma´quina se pro-
cedera´ en primera instancia a realizar los ca´lculos en MATLAB y Simulink del disen˜o
programado. A continuacio´n se planteara´ un modelo matema´tico que describira´ el com-
portamiento del generador eo´lico. El cual brindara´ informacio´n acerca de las variables
del sistema, permitiendo implementar el disen˜o de control adaptativo difuso, el cual
consiste en adaptar los para´metros variables de un proceso a fin de mantener un funcio-
namiento adecuado del sistema. Este cambia su comportamiento, debido a variaciones
en los para´metros del proceso, entonces alguien debe ajustarlos. Por tanto el control
adaptativo se adapta a para´metros, ganancias las cuales pueden cambiar, por ejemplo
con los cambios ambientales.
1.7. Estructura del trabajo de grado
El trabajo de grado esta´ organizado de la siguiente forma. En el cap´ıtulo 1, se in-
troduce y recopila informacio´n acerca de los Aerogeneradores y los controladores PI,
FLC y ANFIS, en el cap´ıtulo 2, se plantean los modelos matema´ticos no lineales del
Aerogenerador y sus componentes, en el cap´ıtulo 3, se estudia y observa el comporta-
miento del controlador PI y como su presencia afecta el sistema, de igual manera se
estudia el funcionamiento, aplicacio´n e implementacio´n del FLC y ANFIS en el sistema,
en el cap´ıtulo 4, se desarrollan las pruebas y se realiza un ana´lisis comparativo entre el
control PI, FLC y ANFIS, en el cap´ıtulo 5, finalmente se presentan las conclusiones y
los trabajos futuros.
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Cap´ıtulo 2
Modelo Matema´tico no Lineal de
un Aerogenerador
2.1. Turbina de viento
La turbina eo´lica extrae la energ´ıa del viento y la convierte en energ´ıa meca´nica.
El modelo de una turbina eo´lica se desarrolla sobre la base de las caracter´ısticas de
potencia de estado estacionario de la turbina. La potencia meca´nica producida por una
turbina eo´lica se muestra en la Ec(2.4). El modelo de Simulink de la turbina eo´lica
estudiado se muestra en la (Figura 2.1).
Figura 2.1: Modelo de la turbina de viento
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Existen tres para´metros que determinan la cantidad de energ´ıa que se puede apro-
vechar por una turbina eo´lica:
Velocidad del viento:La energ´ıa que aprovecha la turbina eo´lica es proporcional
al cuadrado de la velocidad del viento.
A´rea barrida por el rotor: La energ´ıa que aprovecha la turbina eo´lica es
proporcional al cuadrado de la longitud de las palas.
La eficacia teo´rica ma´xima: La energ´ıa que transforma la turbina eo´lica no
puede ser mayor al 59.5 % de la energ´ıa total disponible en la corriente de aire
que llega al rotor.
2.1.1. Energ´ıa u´til del viento
Para el estudio del funcionamiento de la turbina eo´lica, se usara la teor´ıa del disco
actuador y se hacen las siguientes suposiciones:
Viento homoge´neo, estable y de direccio´n fija.
No hay obstruccio´n al flujo del viento, ni a barlovento ni a sotavento.
Velocidad uniforme en el disco.
El flujo a trave´s del disco esta´ bien distinguido del resto de la corriente de aire
por medio de un tubo.
El viento es incompresible.
Nu´mero infinito de palas.
Conservacio´n de la masa.
Ecuacio´n de continuidad de meca´nica de fluidos.
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2.1.2. Modelo matema´tico de la turbina de viento
Una breve descripcio´n de la ley de la conservacio´n de la masa y de la ecuacio´n de
continuidad de meca´nica de fluidos, se presenta a continuacio´n.
En una masa de flujo de aire constante de a´rea circular A, que pasa a trave´s del
a´rea del disco de una turbina, el flujo de la masa de aire es funcio´n de la densidad del
aire ρ y de su velocidad Vw[15].
Figura 2.2: Aerogenerador en una corrinete de aire
La masa de la corriente de aire esta´ dada por:
m = ρAX (2.1)
Donde x es el grosor del paquete de aire.
El gasto ma´sico, basa´ndonos en la ecuacio´n de continuidad de meca´nica de fluidos, esta´
dado por:
d(m)
dt
= m˙ = ρυw (2.2)
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La energ´ıa cine´tica en el paquete de aire es:
Ecn =
1
2
mυ2w (2.3)
Y la potencia en este paquete de aire es:
Pm =
1
2
Cp(λ, β)ρAυ3 (2.4)
Donde:
Pm=Potencia meca´nica de la turbina (ω).
Cp=Coeficiente de rendimiento de la turbina.
λ=Es la relacio´n de la velocidad de la punta de las palas del rotor y la velocidad del viento.
β=Angulo de paso de las palas.
ρ= Densidad del aire (kg/m3)
A=A´rea de la turbina (m2)
υ3=Velocidad del viento (m/s)
Para el ca´lculo del coeficiente de potencia Cp, se necesita tener conocimiento acerca
de ciertos fundamentos de aerodina´mica y de la construccio´n de las palas de la turbina,
adema´s,de una dependencia de λ y de β. Sin embargo, como esto es demasiado complejo,
los investigadores se dieron a la tarea, por medio de ca´lculos nume´ricos, de encontrar
ciertos coeficientes para ayudar a generalizar las ecuaciones del ca´lculo del coeficiente
de potencia.La expresio´n nume´rica para calcular el coeficiente de potencia es[16]:
Cp(λ, β) = C1(
C2
λi
− C3β − C4)e
C5
λi + C6λ (2.5)
λ =
ΩturbR
υ
(2.6)
1
λi
=
1
λ+ 0,08β
− 0,035
1 + β3
(2.7)
Coeficientes de C1 a C6 son:
C1 = 0, 5176, C2 = 116, C3 = 0, 4, C4 = 5, C5 = 21, y C6 = 0, 0068,
β = 0, pero, si es necesario, este valor puede ser cambiado.
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El ma´ximo valor de Cp esta´ limitado de igual manera por La ley de Betz. La
(Figura 2.3) muestra la relacio´n entre la velocidad espec´ıfica y el a´ngulo de ataque
con el coeficiente de potencia en una turbina de viento, que a su vez, representa el
desempen˜o de la turbina eo´lica para la extraccio´n de la ma´xima potencia.
Figura 2.3: . Coeficiente de potencia en funcio´n de la velocidad espec´ıfica y el a´ngulo
de paso de las palas.
2.2. Generador de induccio´n jaula de ardilla
Existen dos tipos de ma´quinas de AC: las ma´quinas s´ıncronas y las ma´quinas as´ıncro-
nas (induccio´n). Las ma´quinas s´ıncronas son motores y generadores en donde la corrien-
te de campo magne´tico se suministra por medio de una fuente de corriente directa (DC)
externa; mientras que las ma´quinas de induccio´n son motores y generadores en donde
la corriente de campo magne´tico se suministra por medio induccio´n magne´tica en sus
devanados de campo
Uno de los fundamentos de las ma´quinas de AC es que, si por los devanados de la
armadura circula un sistema trifa´sico de corrientes de igual magnitud y desfasados 120o,
se producira´ un campo magne´tico giratorio de magnitud constante. En las ma´quinas de
AC el campo magne´tico creado por los conductores del rotor es giratorio e induce en
los devanados de la armadura, que se encuentran en el estator, un sistema trifa´sico de
voltajes de AC. Rec´ıprocamente, un sistema trifa´sico de corrientes que circula por los
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arrollamientos de armadura produce un campo magne´tico giratorio, el cual interactu´a
con el campo magne´tico del rotor y se produce un par en el eje de la ma´quina. Estos
dos efectos corresponden, respectivamente, a la accio´n generadora y a la accio´n motora.
Una ma´quina ele´ctrica puede trabajar como motor y como generador. Un generador
es una ma´quina que transforma potencia meca´nica en potencia ele´ctrica (AC).
La ma´quina de induccio´n se utiliza debido a que es robusta, de bajo costo y requiere
muy poco mantenimiento, motivo por el cual se le considera apropiada para operar en
regiones aisladas donde es dif´ıcil o muy costoso realizar un mantenimiento perio´dico.
Existen dos tipos de rotores para las ma´quinas de induccio´n:
Rotor devanado: Los devanados se conectan en estrella en las ma´quinas trifa´si-
cas. El extremo de cada uno de los devanados de fase se conecta a anillos rozantes
que esta´n aislados del eje del rotor.
Rotor tipo jaula de ardilla: Los conductores de e´ste esta´n conectados en corto
circuito en ambos extremos mediante anillos continuos. Las barras del rotor jaula
de ardilla no siempre son paralelas a la longitud axial del rotor, se pueden desviar
un cierto a´ngulo del eje del rotor para evitar los saltos y producir un par ma´s
uniforme.
2.2.1. Modelo matema´tico del generador de induccio´n
El modelo del generador de induccio´n es muy similar al modelo del motor de induc-
cio´n, con las diferencias de que el generador de induccio´n tiene un banco de capacitores
conectado a sus terminales, los cuales deben de ser considerados en el modelo del genera-
dor, y que en este caso la velocidad del rotor, proporcionada por la turbina, se considera
como una entrada y no como una salida, como en el caso del motor. El modelo de la
ma´quina de induccio´n en el marco de referencia estacionario, nos proporciona la res-
puesta transitoria y en estado estacionario de la ma´quina de induccio´n, por lo cual fue
este el modelo que se eligio´ para representar al generador de induccio´n. El circuito por
fase que representa al generador, considerando el banco de capacitores conectado a sus
terminales, en el marco de referencia estacionario, se presenta en la (Figura 2.4)[17],[18].
donde cqs y cds son las capacitando de los ejes q y d, respectivamente; rs y r
′
r son
las resistencias del estator y rotor, respectivamente; Lis y L
′
ir son las inductancias de
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Figura 2.4: Circuito por fase del generador de induccio´n en estado estacionario:eje q.
Figura 2.5: Circuito por fase del generador de induccio´n en estado estacionario:eje d.
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dispersio´n del estator y rotor, respectivamente; LM es la inductancia de magnetizacio´n;
ωr es la velocidad ele´ctrica del rotor; λqs y λds son los enlaces de flujo del estator del
eje q y d, respectivamente;λ′qr y λ′dr son los enlaces de flujo del rotor del eje q y d, res-
pectivamente; Iqs y I
′
qr son las corrientes del eje q del estator y rotor, respectivamente,
Ids y I
′
dr son las corrientes del eje d del estator y rotor, respectivamente; Imq y Imd son
las corrientes de magnetizacio´n del eje q y d, respectivamente.
Las ecuaciones que describen a los circuitos que representan al generador de induc-
cio´n esta´n dadas por:
vcqs + rsIqs + pλqs = 0 ; vcds + rsIds + pλds = 0 (2.8)
r′rI ′r − ωrλ′dr + pλ′qr = 0 ; r′rI ′dr − ωrλ′qr + pλ′dr = 0 (2.9)
Donde p es el operador diferencial d
dt
. Los voltajes de los capacitores, vqcs y vdsc,
esta´n dados por:
vqsc =
1
cqs
∫
Iqsdt+ vqsc0 ; vdsc =
1
cds
∫
Idsdt+ vdsc0 (2.10)
Donde vqsc0 = vqsc0|t=0 y vdsc0 = vdsc0|t=0, son los voltajes iniciales en los capacito-
res; vqsc y vdsc son los voltajes de los capacitores conectados al estator del eje q y d,
respectivamente. Los enlaces de flujo para los devanados del estator esta´n dados por:
λqs = LsIqs + LMI
′
qr ; λds = LsIds + LMI
′
dr (2.11)
Y los enlaces de flujo para los devanados del rotor son:
λ′qr = L′rIqr + LMI
′
qs + λ
′
qr0 ; λ
′
dr = L
′
rIdr + LMI
′
ds + λ
′
dr0 (2.12)
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Donde λ′qr0 y λ′dr0 son los enlaces de flujo residuales en el eje q y d, respectivamente
y se consideran como un valor constante; LS y L
′
r son las inductancias de los devanados
del estator y rotor, respectivamente, y esta´n dados por:
Ls = Lis + LM ; L
′
r = L
′
ir + LM (2.13)
La velocidad ele´ctrica del rotor y los enlaces de flujo producen un voltaje rotacional,
as´ı, el voltaje rotacional en el rotor esta´ dado como:
ωrλ
′
qr = ωr L
′
rI
′
qr + LMIqs + λ
′
qr0 = ωr L
′
rI
′
qr + LMIqs + ωrλ
′
qro
ωrλ
′
qr = ωr L
′
rIqr + LMIqs + kdr(2.14)
ωrλ
′
dr = ωr L
′
rI
′
dr + LMIds + λ
′
dr0 = ωr L
′
rI
′
dr + LMIds + ωrλ
′
dro
ωrλ
′
dr = ωr L
′
rI
′
dr+LMIds+kqr (2.15)
Donde kdr y kqr son voltajes iniciales inducidos debidos al flujo magne´tico residual
en el eje q y d respectivamente, y son valores constantes.
Sustituyendo las Ecs (2.11), (2.14) y (2.15) en (2.8) y (2.9), se obtienen las ecuaciones
que describen al generador de induccio´n en el marco de referencia estacionario. De esta
manera se tiene:
vcqs + rsIqs + LspIqs + LMpI
′
qr = 0
vcds + rsIds + LspIds + LMpI
′
dr = 0 (2.16)
−kqr − ωrLMIds + rrIqr − ωrL′rI ′dr + LMpIqs + L′rpI ′qr = 0
-k dr−ωrLMIqs+rrIdr−ωrL′rI ′qr+LMpIds+L′rpI ′dr = 0 (2.17)
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Las Ecs. (2.16) y (2.17) se pueden expresar en forma matricial como:

0
0
0
0
 =

rs 0 0 0
0 rs 0 0
0 −ωrLM r′r −ωrL′r
−ωrLM 0 ωrL′r r′r


Iqs
Ids
I ′qr
I ′dr
+

Ls 0 LM 0
0 Ls 0 LM
LM 0 L
′
r 0
0 LM 0 L
′
r
P

Iqs
Ids
I ′qr
I ′dr
+

vcqs
vcds
−kqr
kdr

(2.18)
De (2.18), despejando las derivadas de las corrientes se obtiene el modelo de simu-
lacio´n del generador de induccio´n. De esta manera se tiene:

I˙qs
I˙ds
I˙ ′qr
I˙ ′dr
 = 1LL

L′r 0 −LM 0
0 L′r 0 −LM
−LM 0 Ls 0
0 −LM 0 Ls

−

rs 0 0 0
0 rs 0 0
0 −ωrLM r′r −ωrL′r
ωrLM 0 ωrL
′
r r
′
r


Iqs
Ids
I ′qr
I ′dr


−vcqs
−vcds
kqr
−kdr


(2.19)
Donde:
LL = LsL
′
r − L2M (2.20)
Como se menciono´ anteriormente, (2.19)y(2.20) representa el modelo del generador
de induccio´n, pero para comprender el funcionamiento del generador de induccio´n es
importante estudiar el proceso de auto-excitacio´n que ocurre en e´ste.
Para obtener el modelo completo del generador de induccio´n es necesario incluir la sa-
turacio´n magne´tica de la ma´quina de induccio´n, lo cual se logra hacer aproximando de
alguna manera la variacio´n de LM en el generador de induccio´n.
La inductancia de magnetizacio´n LM se aproxima por:
LM = −1,175e−5I4m + 1,353e−4I3m − 2,08e−3I2m + 2,183e3Im + 7,88e−2 (2.21)
Donde la corriente rms de magnetizacio´n se calcula como:
Im =
√
I2mq + I
2
md√
2
(2.22)
Con:
Imq = Iqs + I
′
qr (2.23)
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Imd = Ids + I
′
dr (2.24)
Con (2.10), (2.19), (2.20), (2.21), (2.22), (2.23),(2.24),se tiene el modelo completo
del generador de induccio´n y listo para realizar las simulaciones correctas del generador
de induccio´n[19].
2.3. Modelo de la bater´ıa
La energ´ıa eo´lica es gran productora nocturna de electricidad, pero presenta un
inconveniente puesto que a estas horas es cuando menos demanda energe´tica hay, y
guardarla para los momentos en que las mismas no este´n disponibles es lo ideal. Por esta
razo´n nos hemos visto en la necesidad de utilizar bater´ıas recargables o acumuladores
de energ´ıa que cumplan con este objetivo.
Las bater´ıas recargables o acumuladores actuales tienen dos puntos en su contra,
su taman˜o y peso, lo cual impide una utilizacio´n ma´s extendida. Por una parte, no tie-
nen una buena relacio´n taman˜o-capacidad de almacenaje, es decir que no son eficientes
porque son muy grandes para la cantidad de energ´ıa que pueden guardar. Lo mismo
ocurre con su peso. Por tal razo´n los acumuladores en generacio´n eo´lica son del taman˜o
de una habitacio´n.
En este proyecto se utilizo´ una bater´ıa de n´ıquel-hidruro meta´lico NiMH debido a
las ventajas que posee con respecto de otras:
ventajas:
Ca´todo de una aleacio´n de hidruro meta´lico y a´nodo de hidro´xido de n´ıquel lo
cual permite eliminar el a´nodo de cadmio, que es muy caro y, adema´s, representa
un peligro para el medio ambiente.
Mayor capacidad de carga (entre dos y tres veces ma´s que la de una pila de NiCd
del mismo taman˜o y peso).
Menor efecto memoria.
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Desventajas:
No admiten bien el fr´ıo extremo, reduciendo dra´sticamente la potencia eficaz que
puede entregar.
Caracter´ısticas:
Voltaje proporcionado: 1,2V .
Densidad de energ´ıa: 80Wh/Kg.
Capacidad usual: 0,8 a 2,9 A/h.
En una carrera por revelar el secreto pa´ıses industrializados desarrollan proyectos
de investigacio´n y desarrollo para aumentar la eficiencia de los acumuladores actuales.
Estados Unidos y Japo´n son punteros en el a´rea y esperan valerse los nanomateriales
como portadores de la solucio´n[20].
Figura 2.6: Bater´ıa recargable
2.3.1. Modelo matema´tico de la bater´ıa
La bater´ıa de NiMH fue modelado usando una fuente de tensio´n sencilla controlada
en serie con una resistencia constante como se muestra en la (Figura 2.7). Los para´me-
tros del modelo asume las mismas caracter´ısticas para la carga y los ciclos de descarga.
La fuente de tensio´n abierta se calculo´ con una ecuacio´n no lineal basado en el estado
actual de carga (SOC) de la bater´ıa.
El bloque de la bater´ıa implementa un modelo dina´mico gene´rico parametrizado
para representar tipos ma´s populares de bater´ıas recargables ( Figura 2.8).
El modelo de la bater´ıa tiene dos modos de funcionamiento: carga y descarga. La
bater´ıa se encuentra en modo de carga cuando la corriente de entrada de la bater´ıa es
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Figura 2.7: Circuito equivalente de la bater´ıa
Figura 2.8: Modelo dina´mico gene´rico parametrizado para bater´ıas recargables
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negativa, y se encuentra en modo de descarga cuando la corriente es positiva. V1 y R1
esta´n determinados por ecuaciones que dependen del procedimiento de la bater´ıa[16].
Modelo de carga (i∗ < 0):
f2(it, i
∗, i, Exp) = E0 −K. Q|it|+0,1.Q .i∗ −K. QQ−it + Laplace−1(Exp(s)Sel(s) .1s).
Modelo de descarga (i∗ > 0):
f1(it, i
∗, i, Exp) = E0 −K. QQ−it .i∗ −K. QQ−it + Laplace−1(Exp(s)Sel(s) ,0).
Donde:
EBat= Tensio´n no lineal (V ).
E0= Tensio´n constante (V ).
Exp(s)=Dina´mica de Zona exponencial (V ).
Sel(s)=Representa el modo de bater´ıa. Sel(s) = 0 durante la descarga de la bater´ıa
Sel(s) = 1 durante la carga de la bater´ıa.
K= Polarizacio´n Constante(Ah− 1) o la resistencia de polarizacio´n (Ohms).
i∗=Dina´mica actual de baja frecuencia (A).
i=Corriente de la bater´ıa (A).
it=Capacidad extra´ıda (Ah).
Q=Capacidad ma´xima de la bater´ıa (Ah).
A=Tensio´n Exponencial (V ).
B=Capacidad Exponencial (Ah)−1.
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Figura 2.9: Curva tipica de descarga
La primera seccio´n representa la ca´ıda de tensio´n exponencial cuando la bater´ıa esta´
cargada. Dependiendo del tipo de bater´ıa, esta zona es ma´s o menos ancha. La segunda
seccio´n representa la carga que se puede extraer de la bater´ıa hasta que la tensio´n cae
por debajo de la tensio´n nominal de la bater´ıa. Por u´ltimo, la tercera seccio´n representa
la descarga total de la bater´ıa, cuando la tensio´n cae ra´pidamente.
La funcio´n de transferencia Exp(s) representa el feno´meno de histe´resis para las
bater´ıas de plomo-a´cido, NiCd y NiMH durante los ciclos de carga y descarga. Los
aumentos exponenciales de tensio´n cuando la bater´ıa se esta´ cargando, no importa el
SOC de la bater´ıa. Cuando la bater´ıa se esta´ descargando, el voltaje disminuye inme-
diatamente exponencial[21]:
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Cap´ıtulo 3
Teor´ıa de Control Aplicada en
Aerogeneradores
Existe un objetivo para el control de la potencia en los aerogeneradores y es aprove-
char al ma´ximo la energ´ıa proveniente del viento. Con el paso del tiempo se ha aumento
el intere´s en la teor´ıa de control no lineal, en los sistemas ele´ctricos y especialmente pa-
ra ı´nter-conectar sistemas de generacio´n distribuida a la red ele´ctrica [22], los cuales se
basan en el aumento de la robustez de los controladores y el mejoramiento del compor-
tamiento dina´mico del sistema.
Por lo tanto, los sistemas no lineales poseen una estructura compleja que dificulta su
implementacio´n, comparada con los controladores basados en modelos lineales. Ya que
se requiere la estimacio´n de los para´metros del sistema para cancelar las no linealidades
presentes, incrementando la complejidad en el ana´lisis de estabilidad. Con el continu´o
avance de la tecnolog´ıa en el estudio de los dispositivos de estado so´lido se abren grandes
posibilidades de superar las desventajas mencionadas anteriormente [23].
En el desarrollo de este trabajo se utilizan te´cnicas de control no lineal y se busca
satisfacer los requerimientos para suministrar a la carga una sen˜al de voltaje dentro
de para´metros especificados, por lo tanto, se requieren de diferentes controladores, que
lleven al sistema a entregar los valores deseados, esto se logra con algunas reglas y estas
reglas determinan la situacio´n instanta´nea del mismo.
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3.1. Controlador Proporcional Integral Derivativo
El controlador Proporcional Integral Derivativo que se nombrara´ como control PID,
es usado frecuentemente en el a´rea de la electro´nica, en el a´rea de la industria as´ı como
en el a´rea acade´mica, alcanzando hoy d´ıa unos altos niveles de e´xito, ya que cuentan
con una estructura:
Simple.
Fiable.
Practica.
Y de fa´cil implementacio´n.
Aunque es importante tener presente que no todos los sistemas son apropiados para
ser controlados por medio de un control PID. Son los procesos no lineales, los que
permiten la implementacio´n de un control PID abriendo la oportunidad de mejorar el
desempen˜o del controlador mediante el uso de te´cnicas auxiliares o esquemas h´ıbridos.
En este cap´ıtulo, se presenta la forma ba´sica de los sistemas controlados PID (Figura
3.1). Y la funcio´n de transferencia del controlador PID se muestran en las Ecs (3.1) y
(3.2) [24]. En la simulacio´n de este proyecto se implementara un control PI.
Figura 3.1: Control PID de un sistema
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u(t) = Kp
[
e(t) +
1
Ti
∫ t
0
e(t)dt + Td
e(t)
dt
]
(3.1)
GCONTROLADOR = KD + KTS +
Ki
s
(3.2)
3.2. Controlador Proporcional Integral
El controlador Proporcional Integral que se nombrara´ como control PI, toma el va-
lor de la variable controlada y la compara con un valor de referencia, esta diferencia
se conoce como e(t) error, es usado para ajustar la magnitud de la variable controlada
a un valor deseado. El controlador PI no actu´a u´nicamente con accio´n integral, si no
que se combina con un regulador de accio´n proporcional que desempen˜a primero su
funcio´n para posteriormente entrar la accio´n integral en un intervalo de tiempo (Ti=
tiempo integral), y de esta manera afectar el error y lograr una mejora optima en el
comportamiento de la variable controlada.
Se presenta la forma ba´sica de los sistemas controlados PI (Figura 3.2), y la Funcio´n
de transferencia del bloque de control PI responde a la ecuacio´n (3.3):
Figura 3.2: Control PI de un sistema
38CAPI´TULO 3. TEORI´A DE CONTROL APLICADA EN AEROGENERADORES
u(t) = Kpe(t) +
Kp
Ti
∫ t
0
e(t)dt] (3.3)
Si Ti es grande la pendiente de la rampa, correspondiente al efecto integral sera´
pequen˜a y, su efecto sera´ atenuado, y viceversa. Respuesta temporal de un regulador
PI.
3.3. Control de lo´gica Difusa
El control de lo´gica difusa (FLC), como se indico´ anteriormente es un me´todo alter-
nativo conveniente para construir controles no lineales mediante el uso de informacio´n,
experiencia y conocimiento de un ser humano. La metodolog´ıa de disen˜o consiste en
construir un conjunto de reglas orientadas a controlar determinado proceso, estas reglas
son proporcionadas al controlador difuso con el fin de emular la toma de decisiones del
experto [25]. Los sistemas difusos han sido utilizados en una gran variedad de aplica-
ciones en ingenier´ıa, ciencia, negocios, medicina, psicolog´ıa, entre otros campos.
Lot A. Zadeh es considerado el padre de la lo´gica difusa, la publicacio´n de su art´ıculo
Fuzzy Sets en la revista Information and Control, sobre la necesitad de crear un nuevo
tipo de matema´ticas que permitieran expresar el conocimiento humano en te´rminos
distintos a las distribuciones de probabilidad [26].
En 1974, S. Assilian y E. H. Mamdani, del Queen Mary College de Londres, esta-
blecieron el primer hito en cuanto a aplicacio´n industrial del control difuso. Mediante
un sistema basado en reglas lingu¨´ısticas consiguieron controlar un generador de vapor
que no hab´ıan sido capaces de mantener bajo control mediante te´cnicas convencionales.
3.3.1. Modelo Mamdani
El esquema de control difuso de Mamdani, que se muestra en la (Figura 1.7), de un
motor de inferencia, una base de conocimiento y unos interfaces tanto de fuzzificacio´n
como de defuzzificacio´n para procesar las entradas y salidas del sistema.
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Ventajas de utilizar sistemas difusos de tipo Mamdani:
Los modelos de tipo Mamdani se comportan como aproximadores universales.
Pueden utilizarse en aplicaciones reales, ya que tratan con facilidad entradas y
salidas reales.
Existe gran libertad a la hora de escoger el me´todo de inferencia difusa, as´ı como
los interfaces de fuzificacio´n y defuzificacio´n.
Limitaciones de utilizar sistema difuso de tipo Mamdani:
Falta de exibilidad debido a la rigidez con que se parten los espacios de entrada
y salida.
No existe una diferencia clara entre el conocimiento experto y la definicio´n de las
variables lingu¨´ısticas incluidas en las reglas difusas.
El taman˜o de la base de conocimiento depende directamente del nu´mero de va-
riables y te´rminos lingu¨´ısticos que existan en el sistema.
Base de reglas de un sistema Mamdani se configura mediante un conjunto de reglas:
Si
x1 = A
r
1 y x2 = A
r
2 y ... y xn = A
r
n (3.4)
Entonces
y = Br (3.5)
Donde:
x1, x2, ...., xn son las entradas del sistema. (3.6)
Ar1, A
r
2, ...., A
r
n son los conjuntos difusos del antecedente de la regla r, r = 1..R
(3.7)
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y es la salida del sistema. (3.8)
Br el conjunto difuso consecuente de la regla r, definido como la salida y.
(3.9)
En este tipo de sistemas, tanto las entradas
xi, i = 1....n, como la salida y son valores nume´ricos. (3.10)
En los sistemas de tipo Mamdani tanto los antecedentes como los consecuentes esta´n
formados por conjuntos difusos, mientras que las entradas y salidas son valores nume´ri-
cos.
Los modelos difusos de tipo Mamdani, poseen una gran capacidad de interpretar y
aproximar sus reglas, convirtiendo los en una herramienta poderosa para el ana´lisis y
control de sistemas complejos. Una buena aproximacio´n con un modelo difuso de tipo
Mamdani puede requerir de un nu´mero elevado de reglas, por lo que la interpretabilidad
del sistema queda mermada conforme aumenta su complejidad [27].
El FLC es disen˜ado con base en los resultados observados en la simulacio´n, la forma
y la posicio´n de cada funcio´n de pertenencia se ajustaron mediante ensayo error.
A continuacio´n, se muestran las regla. Las normas resultante son [28]
Variable lingu¨´ıstica para e(t):
NN: Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es mucho mayor que
r(t) la referencia, por lo que e(t) el error, toma un signo negativo y una magnitud
grande.
MN: Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es mayor que r(t) la
referencia, por lo que e(t) el error, toma un signo negativo.
LN:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es ligeramente mayor que
r(t) la referencia, por lo que e(t) el error, toma un signo negativo y su magnitud
es muy pequen˜a.
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C: Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es igual a r(t) la referencia,
por lo tanto e(t) el error es igual a cero.
LP:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es ligeramente menor a
r(t) la referencia, por lo que e(t) el error, es positivo y su magnitud es pequen˜a.
MP:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es menor a r(t) la refe-
rencia, por lo que e(t) el error, es positivo.
PP:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es mucho menor a r(t)
la referencia, por lo que e(t) el error, es positivo y su magnitud es grande.
Variable lingu¨´ıstica para de(t)/dt:
NN:Describe el estado en que e(t− 1) el error, es mucho mayor que e(t) el error,
por lo que de(t)/dt toma un signo negativo y una magnitud grande. Indicando
que v(t) tensio´n en la carga converge a r(t) la referencia ra´pidamente.
MN:Describe el estado en que e(t − 1) el error, es mayor que e(t) el error, por
lo que de(t)/dt toma un signo negativo. Indicando que v(t) tensio´n en la carga
converge a r(t) la referencia.
LN:Describe el estado en que e(t − 1) el error, es ligeramente mayor que e(t)
el error, por lo que de(t)/dt toma un signo negativo y su magnitud es pequen˜a.
Indicando que la v(t) tensio´n en la carga converge a r(t) la referencia lentamente.
C:Describe el estado en que e(t− 1) el error, es igual que e(t) el error, por lo que
de(t)/dt es igual a cero. Indicando que el error es esta´tico.
LP:Describe el estado en que e(t − 1) el error, es ligeramente menor que e(t)
el error, por lo que de(t)/dt toma un signo positivo y su magnitud es pequen˜a.
Indicando que la v(t) tensio´n en la carga se aleja de r(t) la referencia lentamente.
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MP:Describe el estado en que e(t− 1) el error, es menor que e(t) el error, por lo
que de(t)/dt toma un signo positivo. Indicando que la v(t) tensio´n en la carga se
aleja de r(t) la referencia.
PP:Describe el estado en el que e(t−1) el error, es mucho menor que e(t) el error,
por lo que de(t)/dt toma un signo positivo y su magnitud es grande. Indicando
que la v(t) tensio´n en la carga se aleja de r(t) la referencia ra´pidamente.
Dependiendo de la conclusio´n tomada por la inferencia difusa y el me´todo de des-
fuzzificacio´n, la variable Tensio´n puede tomar los valores:
BBV: Bajo Bajo Voltaje.
BV: Bajo Voltaje.
MBV: Medio Bajo Voltaje.
MV: Medio Voltaje.
MAV: Medio Alto Voltaje.
AV: Alto Voltaje.
AAV: Alto Alto Voltaje.
Las variables lingu¨´ısticas de entrada y de salida implementadas en EL FLC, se mues-
tran en la tabla (6.1):
Variable en el proceso Variable lingu¨´ıstica
e(t) Error
de(t)/dt Derivada del Error
v(t) Voltaje o Tensio´n
Tabla 3.1: Variables Lingu¨´ısticas.
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El conjunto de reglas, se representa de manera tabular, debido a que permite una
fa´cil interpretacio´n de los resultados, elemento de la primera columna y la primera fila,
y las celdas en la que se interceptan, como la consecuencia de los valores lingu¨´ısticos.
Tabla (6.2).
Tensio´n Error
Derivada del Error NN MN LN C LP MP PP
NN MBV MBV MBV V MAV MAV MAV
MN BV BV MBV V MAV AV AV
LN BV BV BV V AV AV AV
C BV BV BV V AV AV AV
LP BBV BV BV V AV AV AAV
MP BBV BBV BV V AV AAV AAV
PP BBV BBV BV V AAV AAV AAV
Tabla 3.2: Base de Reglas para el Controlador Difuso.
Conjuntos para las variables lingu¨´ısticas:
Error= { NN, MN, LN, C, LP, MP, PP}
Derivada del Error= { NN, MN, LN, C, LP, MP, PP}
Tensio´n= { BBV, BV, MBV, V, MAV, AV, AAV}
3.4. Control de lo´gica Difusa Adaptativa
El control de lo´gica difusa adaptativa (ANFIS), que significa Sistema adaptativo
inferencia Neuro-difusos, es considerada una red adaptativa y es la adaptacio´n del sis-
tema de inferencia difuso Takagi-Sugeno [13], [29].
Red neuronal o red neural:
Una red neuronal biolo´gica es considerada un circuito neuronal como se muestra
en la (Figura 3.3), es decir un conjunto de conexiones sina´pticas, proceso que junta,
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almacena y substrae informacio´n del cerebro de forma ordenada y todo se produce como
resultado de la unio´n de un cu´mulo de neuronas f´ısicamente interconectadas. Durante
las sina´psis cada una de estas neuronas recibe en promedio alrededor de 1000 est´ımulos
de entrada y genera alrededor de 1000 est´ımulos de salida.
La principal ventaja del cerebro humano promedio, es su capacidad de conectar
e interpretar la informacio´n, y la capacidad del mismo para realizar diferentes pro-
cedimientos lo´gicos a la vez. Sin embargo, su principal debilidad es la velocidad de
procesamiento de la informacio´n, siendo las computadoras en este sentido, much´ısimo
ma´s ra´pidas.
Las redes neuronales de tipo biolo´gico deben recibir y procesar informacio´n de otros
sistemas biolo´gicos y definir una respuesta reconocible para el sistema nerviosa.
Figura 3.3: Red neuronal biolog´ıca.
Las redes de neuronas artificiales son un ejemplo de aprendizaje y procesamiento
automa´tico, inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso. Es un sistema
de neuronas interconectadas que trabajan entre s´ı para producir un est´ımulo de salida.
La (Figura 3.4 ), se muestra el caso de dos entradas (x, y), ANFIS tiene predefinida la
siguiente topolog´ıa, donde se denota la salida del nodo i en la capa 1 [30].
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Figura 3.4: Red neurona artificial.
Ventajas de usar las redes ANFIS:
Se pueden construir modelos a partir de pares de datos entrada/salida.
Se reduce el tiempo de modelamiento.
No es necesario conocimiento profesionales.
Capa 1: Calcula los grados de pertenencia para la entrada x al nodo i [30].
O1i = µAi(x) (3.11)
Donde x es la entrada y µAi(x) es la salida que representa la funcio´n de pertenencia
de la entrada a la variable lingu¨´ıstica Ai [29].
Usualmente se usa la funcio´n de pertenencia campana, cuya formulacio´n matema´tica
es [31]:
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µAi(x) =
1
1 +
[
X−ci
ai
]b1 (3.12)
En (Figura 3.12), ai, bi, ci son para´metros de la funcio´n y son conocidos como los
para´metros de premisa.
Capa 2: Los nodos en esta capa son no-adaptivos. En esta capa se generan los pesos
de disparo. Es posible calcularlos como la relacio´n entre las sen˜ales de entrada a este
nodo con [29], [30]:.
O2i = Wi = µAi(x) ∗ µBi(y) (3.13)
En la (Figura 3.4), cada nodo esta´ etiquetado con , indicando que puede escogerse
una T-Norma para modelar el operador lo´gico [13], [32], que permitira´ procesar los
datos en las capas 3 y 4.
Capa 3: Los nodos en esta capa son no-adaptativos y generan los pesos normalizados
N:
O3i = W¯i =
Wi∑
Wi
, (3.14)
Capa 4: Sus nodos son adaptativos, cuya salida es el producto del nivel de disparo
normalizado y la combinacio´n lineal de las entradas:
O3i = W¯ifi = W¯i(pix+ qiy + ri) (3.15)
Donde pi, qi, ri son los para´metros consecuencia. Para este caso, en el sistema de
inferencia difuso tipo Takagi-Sugeno con dos entradas (x, y), las reglas que se generan,
son del tipo:
Si x = Ai y y = Bi, entonces fi = pi, qi, ri
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Capa 5: Con un u´nico nodo no-adaptativo que calcula la salida total del sistema
[34]:
O5i = f(x) =
∑
i
W¯ifi =
∑
W¯ i fi∑
W¯i
(3.16)
De este modo se describe la aplicacio´n de una Red Neuronal Artificial cuya funcio-
nalidad es equivalente a la de un Sistema de Inferencia Difuso, con lo cual se aplican
algoritmos de entrenamiento como se muestra en el anexo 6.2.
Las variables nume´ricas de entrada y de salida implementadas en ANFIS, se mues-
tran en las tabla 3.4.
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Entrada 1 Entrada 2 Salida
-1 -300 0.3334
-1 -200 0.1668
-1 -100 0.1668
-1 0 0.1668
-1 100 0
-1 200 0
-1 300 0
-0.6667 -300 0.3334
-0.6667 -200 0.1668
-0.6667 -100 0.1668
-0.6667 0 0.1668
-0.6667 100 0.1668
-0.6667 200 0
-0.6667 300 0
-0.3333 -300 0.3334
-0.3333 -200 0.3334
-0.3333 -100 0.1668
-0.3333 0 0.1668
-0.3333 100 0.1668
-0.3333 200 0.1668
-0.3333 300 0.1668
Tabla 3.3: Variables nume´ricas.
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Entrada 1 Entrada 2 Salida
0 -300 0.5
0 -200 0.5
0 -100 0.5
0 0 0.5
0 100 0.5
0 200 0.5
0 300 0.5
0.3333 -300 0.6666
0.3333 -200 0.6666
0.3333 -100 0.8335
0.3333 0 0.8335
0.3333 100 0.8335
0.3333 200 0.8335
0.3333 300 1
0.6667 -300 0.6666
0.6667 -200 0.8335
0.6667 -100 0.8335
0.6667 0 0.8335
0.6667 100 0.8335
0.6667 200 1
0.6667 300 1
1 -300 0.6666
1 -200 0.8335
1 -100 0.8335
1 0 0.8335
1 100 1
1 200 1
1 300 1
Tabla 3.4: Continuacio´n de las variables nume´ricas.
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Cap´ıtulo 4
Pruebas y resultados
4.1. Sistema de Pruebas
El sistema contiene un generador de induccio´n eo´lico, adema´s un banco de bater´ıas
que abastece la carga cuando el viento no alcanza los niveles de generacio´n. El rectifi-
cador convierte la energ´ıa AC proveniente del generador, en energ´ıa DC, la cual sera´
convertida en AC de nuevo por medio de las sen˜ales de control que ingresan al inver-
sor. En este proyecto se hace una comparacio´n entre los resultados obtenidoos para el
sistema con un control PI,FLC y ANFIS.
En la (Figura 4.1), se presenta el sistema de pruebas simplificado con las distintas
etapas del proceso. Aqu´ı se muestra un FLC dependiente del error y la derivada del
error para la tensio´n en la carga. Este controlador genera las sen˜ales de control que
excitan los dispositivos de semi-conduccio´n presentes en la etapa de inversio´n.
Figura 4.1: Sistema de prueba simplificado
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4.2. Consideraciones Previas
4.2.1. Viento en el sistema
El flujo ma´sico del aire que cruza por las aspas de la turbina eo´lica, produce la
energ´ıa que es aprovechada por la carga. Para este proyecto se asume un viento con
una media de 8[m/s], y varianza de 0.05. En la (Figura 4.2), se muestra la gra´fica del
viento prototipo que sera´ usado en los escenarios de prueba.
Figura 4.2: Gra´fica del viento
4.2.2. Medida del desempen˜o
En este proyecto se mide el desempen˜o por medio de la distorsio´n armo´nica total
para la tensio´n en la caga. A continuacio´n se presenta la ecuacio´n necesaria para hallar
la distorsio´n armo´nica total en te´rminos de la Transformada de Fourier como se muestra
en Ecs (4.1).
THD =
√
Σkn6=1v
2
n
v1
(4.1)
Donde n es el nu´mero del armo´nico en la sen˜al de tensio´n. Los armo´nicos son fre-
cuentes en sistemas que contengan dispositivos de conmutacio´n a altas frecuencias.
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Luego, en la (Figura 4.3), se muestra la distorsio´n armo´nica total y la tensio´n para
las sen˜ales de tensio´n en la carga.
Figura 4.3: THD del sistema
4.2.3. Escenario de pruebas
Con el fin de hacer un ana´lisis comparativo entre los controladores, se proponen
tres escenarios de prueba. El primer escenario contiene el controlador PI, el segundo
escenario contiene el controlador basado en FLC y el tercer escenario contiene el ANFIS.
Los tres escenarios tienen las mismas pruebas, debidas a los dos tipos de operacio´n del
sistema. El sistema puede trabajar exclusivamente con la generacio´n eo´lica o con la
bater´ıa.
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4.3. Pruebas en el sistema prototipo en estado es-
table
En la (Figura 4.4) se muestra el sistema de pruebas montado en el MATLAB Simu-
link SimPower, en el cual se muestran las etapas previamente descritas.
Figura 4.4: Sistema prototipo
En la (Figura 4.5), se muestra el bloque que contiene el controlador PI, en la (Figura
4.6), el bloque que contiene el FLC y en la (Figura 4.7), se muestra el bloque que contiene
el ANFIS.
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Figura 4.5: Bloque del controlador PI
Figura 4.6: Bloque del FLC
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Figura 4.7: Bloque del ANFIS
4.3.1. Resultados obtenidos con los controladores PI, FLC y
ANFIS
A continuacio´n, se presentan los resultados obtenidos para el sistema de pruebas
con el control PI, FLC y ANFIS los cual convierten el error y la derivada del error de
la tensio´n en la carga en sen˜ales PWM que excitan los dispositivos semi-conductores
del inversor, hasta llegar a una sen˜al de tensio´n deseada.
a) Controles en el inversor con generacio´n eo´lica.
En este escenario, se desactiva la bater´ıa del sistema con el fin de obtener la respuesta
debida al aerogenerador. En la (Figura 4.8, 4.9) y en la (Figura 4.10), se observa la
evolucio´n para la sen˜al de tensio´n en la fase ab, empezando por la tensio´n DC, luego la
sen˜al invertida y por u´ltimo la sen˜al filtrada que ingresa a la carga, tambie´n se muestra
la sen˜al moduladora para el inversor.
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Figura 4.8: Evolucio´n de la tensio´n del control PI.
Figura 4.9: Evolucio´n de la tensio´n del FLC.
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Figura 4.10: Evolucio´n de la tensio´n del ANFIS.
En las (Figuras 4.11, 4.12, 4.13), se muestra la tensio´n y corriente, adema´s de la
potencia activa y reactiva generada por el aerogenerador que alimenta el sistema.
Figura 4.11: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva generadas del control PI.
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Figura 4.12: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva generadas del FLC.
Figura 4.13: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva del ANFIS.
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b) Controles en el inversor con Bater´ıa.
En este escenario, se desactiva el aerogenerador del sistema con el fin de obtener la
respuesta debida a la bater´ıa. En las (Figuras 4.14, 4.15, 4.16), se observa la evolucio´n
para la sen˜al de tensio´n en la fase ab, empezando por la tensio´n DC, luego la sen˜al
invertida y por u´ltimo la sen˜al filtrada que ingresa a la carga, tambie´n se muestra la
sen˜al moduladora para el inversor.
Figura 4.14: Evolucio´n de la Tensio´n del control PI.
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Figura 4.15: Evolucio´n de la tensio´n del FLC.
Figura 4.16: Evolucio´n de la tensio´n del ANFIS.
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En las (Figuras 4.17, 4.18), se muestra la tensio´n y la corriente en la bater´ıa que
alimenta el sistema.
Figura 4.17: Tensio´n en la bater´ıa
Figura 4.18: Corriente en la bater´ıa
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Por ultimo en la (Figura 4.19), se muestra el estado de carga, SOC en ingle´s State
of charge que se emplea para saber el estado actual de la bater´ıa en uso. Las unidades
del SOC son puntos porcentuales (0 %= vac´ıo) Y (100 %= completo).
Figura 4.19: SOC en la bater´ıa.
4.4. Pruebas en el sistema prototipo con perturba-
ciones
En la (Figura 4.20), se muestra el sistema de pruebas montado en el MATLAB
Simulink SimPower, en el cual se muestran las etapas previamente descritas y como se
afectan ante las perturbaciones. En las (Figura 4.5) se muestra el bloque que contiene
el controlador PI, en la (Figura 4.6) el bloque que contiene el FLC y en la (Figura 4.7)
se muestra el bloque que contiene el ANFIS.
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Figura 4.20: Sistema prototipo con perturbaciones
4.4.1. Resultados obtenidos con los controladores PI, FLC y
ANFIS variando la carga.
a) Controles en el inversor con generacio´n eo´lica variando las cargas.
En este escenario, se desactiva la bater´ıa del sistema con el fin de obtener la respues-
ta debida al aerogenerador, variando la carga entre 50, 70 y 80 [Kw], en las (Figuras
4.21, 4.22, 4.23), se observa la evolucio´n del sistema para la sen˜al de tensio´n en la
fase ab, empezando por la tensio´n DC, luego la sen˜al invertida y por u´ltimo la sen˜al
filtrada que ingresa a la carga, tambie´n se muestra la sen˜al moduladora para el inversor.
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Figura 4.21: Evolucio´n de la tensio´n del control PI variando la carga.
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Figura 4.22: Evolucio´n de la tensio´n del FLC variando la carga.
4.4. PRUEBAS EN EL SISTEMA PROTOTIPO CON PERTURBACIONES 67
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.90
0.2
0.4
0.6
0.8
1 modulation index
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000 Vab Load
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000 Vab inverter
1000
1200
1400
1600
1800
2000 Vdc
Time offset: 0               
Figura 4.23: Evolucio´n de la tensio´n del ANFIS varian la carga.
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En la (Figura 4.24, 4.25, 4.26), se muestra la tensio´n y corriente, adema´s de la po-
tencia activa y reactiva generada por el aerogenerador que alimenta el sistema.
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Figura 4.24: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva del control PI.
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Figura 4.25: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva del FUZZY.
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Figura 4.26: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva del ANFIS.
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b) Controles en el inversor con Bater´ıa variando las cargas.
En este escenario, se desactiva el aerogenerador del sistema con el fin de obtener la
respuesta debida a la bater´ıa, variando la carga entre 50, 70 y 80 [Kw], en las (Figuras
4.27, 4.28, 4.29), se observa la evolucio´n para la sen˜al de tensio´n en la fase ab, empezando
por la tensio´n DC, luego la sen˜al invertida y por u´ltimo la sen˜al filtrada que ingresa a
la carga, tambie´n se muestra la sen˜al moduladora para el inversor.
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Figura 4.27: Evolucio´n de la tensio´n del control PI variando la carga.
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Figura 4.28: Evolucio´n de la tensio´n del FUZZY variando la carga.
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Figura 4.29: Evolucio´n de la tensio´n del ANFIS variando la carga.
74 CAPI´TULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS
En la (Figura 4.30), se muestra la tensio´n y la corriente en la bater´ıa que alimenta
el sistema.
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Figura 4.30: Tensio´n y corriente en el sistema prototipo con bater´ıa variando la carga.
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Por ultimo en la (Figura 4.31), se muestra el estado de carga, SOC en ingle´s State
of charge que se emplea para saber el estado actual de la bater´ıa en uso.Las unidades
del SOC son puntos porcentuales (0 %= vac´ıo) Y (100 %= completo).
Figura 4.31: SOC de la bater´ıa variando la carga
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En la (Figura 4.32), se muestra la distorsio´n armo´nica total en la fase ab, para las
sen˜ales de tensio´n en la carga del sistema prototipo.
Figura 4.32: THD en el sistema prototipo variando la carga.
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4.4.2. Resultados obtenidos con los controladores PI, FLC y
ANFIS variando el viento.
Controles en el inversor con generacio´n eo´lica variando el viento.
Para esta prueba se asume un viento con una media de 0[m/s], y varianza de 0.5.
En la (Figura 4.33), se muestra la gra´fica del viento prototipo que sera´ usado en los
escenarios de prueba.
Figura 4.33: Grafica del viento variable.
En este escenario, se desactiva la bater´ıa del sistema con el fin de obtener la respues-
ta debida al aerogenerador, variando el viento, en las (Figuras 4.34, 4.35), se observa
la evolucio´n del sistema para la sen˜al de tensio´n en la fase ab, empezando por la ten-
sio´n DC, luego la sen˜al invertida y por u´ltimo la sen˜al filtrada que ingresa a la carga,
tambie´n se muestra la sen˜al moduladora para el inversor.
En las (Figuras 4.36, 4.37), se muestra la tensio´n y corriente, adema´s de la poten-
cia activa y reactiva generada por el aerogenerador que alimenta el sistema con viento
variable.
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Figura 4.34: Evolucio´n de la tensio´n del control PI variando el viento.
Figura 4.35: Evolucio´n de la tensio´n del FLC y ANFIS variando el viento.
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Figura 4.36: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva del PI variando el viento.
Figura 4.37: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva del FLC y ANFIS.
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4.4.3. Resultados obtenidos con los controladores PI, FLC y
ANFIS con armo´nicos.
Para este escenario de pruebas, se observo que el sistema prototipo con pertur-
baciones armo´nicas solo presento cambios en el THD como se muestra en la (Figura
4.38).
Figura 4.38: THD con perturbaciones armonicas.
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4.4.4. Resultados obtenidos para generador eo´lico y bater´ıa.
En este escenario, entran en funcionamiento el generador eo´lico con una media de
9[m/s], varianza de 0.5 y una bater´ıa 7.500 [Voltios].
Figura 4.39: Prototipo del viento.
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En esta prueba entran en funcionamiento el generador eo´lico y la bater´ıa, bajo las
condiciones mencionadas anteriormente. Cuando el viento logre una velocidad igual o
mayor a 6 [m/s] se activa el generador eo´lico de lo contrario se activara la bater´ıa.
En la (Figura 4.40), se observa la evolucio´n del sistema para la sen˜al de tensio´n en
la fase ab, empezando por la tensio´n DC, luego la sen˜al invertida y por u´ltimo la sen˜al
filtrada que ingresa a la carga, tambie´n se muestra la sen˜al moduladora para el inversor.
Figura 4.40: Evolucio´n de la tensio´n con generacio´n eo´lica y bater´ıa.
En la (Figura 4.41), se muestra la tensio´n y corriente, adema´s de la potencia activa
y reactiva generada por el aerogenerador que alimenta el sistema con viento variable.
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Figura 4.41: Tensio´n, corriente, potencia activa y reactiva.
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Por ultimo en la (Figura 4.42), se muestra el estado de carga, SOC en ingle´s State
of charge que se emplea para saber el estado actual de la bater´ıa en uso.Las unidades
del SOC son puntos porcentuales (0 %= vac´ıo) Y (100 %= completo).
Figura 4.42: SOC
Cap´ıtulo 5
Conclusiones y futuros y trabajos
5.1. Conclusiones
Se observo´ que los resultados obtenidos con el FLC y ANFIS son buenos, ma´s no
superan el rendimiento logrado por el control PI. La forma de onda de las cargas
son similares a la forma de onda sinusoidal en ambos controladores.
A partir de los resultados obtenidos en este proyecto se puede concluir que los
valores de disen˜o para la tensio´n en la bater´ıa son menores, al aplicar un FLC y
ANFIS que cuando se aplica un control PI.
Ya que los esquemas difusos se caracterizan por su robustez, se desarrolla un es-
quema Mamdani Y Sugeno que incorpora el conocimiento de co´mo controlar la
Tensio´n en la carga con la ayuda de un conjunto de reglas que permiten guiar al
sistema a la respuesta deseada. Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que los
controladores difusos disen˜ados para el regulador de tension son ma´s robusto que
el controlador PI, pero menos precisos.
Un control PI aplicado a un sistema de generacio´n eo´lico o de energ´ıa renovable,
es una buena opcio´n para obtener la ma´xima potencia, ya sea en variaciones de
los para´metros del generador eo´lico o en variaciones de la carga, presenta una
buena adaptacio´n ante estos cambios sobre el sistema.
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El sistema fija la tensio´n en la carga a un valor constante de 500 Voltios sin impor-
tar las variaciones de la velocidad del viento. El regulador implementado funciona
ON/OFF permitiendo que la bater´ıa entre en el momento adecuado.
Se observo claramente que el control PI con carga de 360 [Kw] mantiene fija la
tensio´n en 500 Voltios, por el contrario los controladores difusos no soportan la
presencia de cargas superiores a 50 [kw] ya que cae la tensio´n. Y con bater´ıa se
hace mas notoria las variaciones de tensio´n en la carga.
Al comparar los valores de THD, se observa que los tres controladores tienen va-
lores dentro de los rangos esta´ndar, aun en presencia de perturbaciones armo´nicas.
La forma de onda seno es mejor para el control PI que para los controladores
difusos.
Ante la ausencia de viento, la bater´ıa sera la encargada de suministra energ´ıa a
la carga.
Cuando varia el viento, el sistema con control PI tiende a estabilizarse con mayor
rapidez que los sistemas difusos.
5.2. Futuros trabajos
Estudio y ana´lisis entre los diferentes tipos posibles de controladores para los sis-
temas de generacio´n eo´lica.
Implementar un FLC y ANFIS f´ısicos para una planta ba´sica, por medio de un
sistema de adquisicio´n de datos como Arduino, DSP, entre otros.
Disen˜ar un controlador que permita suministrar energ´ıa a la bater´ıa por medio
de la red principal o´ por medio de otro mecanismo.
Bibliograf´ıa
[1] A. E. Dı´az, C. A. H. Suarez, and J. J. Galvis, “Control difuso adaptativo aplicados
a procesos de fermentacio´n.”
[2] W. W. E. Association et al., “2012 half year report,” World Wind Energy Asso-
ciation, 2012.
[3] A´. Pinilla, El poder del viento, 2008.
[4] R. Pena, J. Clare, and G. Asher, “Doubly fed induction generator using back-
to-back pwm converters and its application to variable-speed wind-energy genera-
tion,” IEE Proceedings-Electric Power Applications, vol. 143, no. 3, pp. 231–241,
1996.
[5] G. E. Siza, “Disen˜o, simulacio´n y construccio´n de un prototipo de aerogenerador
de eje horizontal,” 2013.
[6] R. I. O. Domı´nguez, “Emulador de turbina eo´lica para el banco de pruebas de
generacio´n eoloele´ctrica,” Cuernavaca, Me´xico, 2007.
[7] J. Moragues and A. Rapallini, “Energ´ıa eo´lica,” Instituto Argentino de la Energ´ıa
“General Mosconi, p. 3, 2003.
[8] J. C. Antezana Nun˜ez, “Disen˜o y construccio´n de un prototipo de generador eo´lico
de eje vertical,” Santiago: Universidad de Chile, 2004.
[9] D. W. I. Association et al., “The danish wind industry annual statistics 2003,”
Danish Wind Industry Association, Frederiksberg, 2003.
[10] A. danesa de la industria eo´lica, “Generadores as´ıncronos (o de induccio´n),” 1997-
2003. [Online]. Available: http://www.windpower.org/es/tour/wtrb/async.htm
87
88 BIBLIOGRAFI´A
[11] I. M. C. S. Ruiz, “sistemas adaptativos y filtrado,” 2014. [Online]. Available:
http://www.ing.uc.edu.ve/∼cemartin/adaptivecontrol.pp
[12] J. D. Medina Martinez, “Desarrollo de un control difuso adaptativo por modelo de
referencia,” Ph.D. dissertation, 2013.
[13] T. Takagi and M. Sugeno, “Fuzzy identification of systems and its applications
to modeling and control,” Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on,
no. 1, pp. 116–132, 1985.
[14] A. Bouharchouche, E. Berkouk, and T. Ghennam, “Control and energy
management of a grid connected hybrid energy system PV-wind with battery
energy storage for residential applications,” in Ecological Vehicles and Renewable
Energies (EVER), 2013 8th International Conference and Exhibition on, 2013, pp.
1–11. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=
6521525
[15] P. Ferna´ndez Dı´ez, “Energ´ıa eo´lica,” l´ınea], Espan˜a: Departamento de Ingenier´ıa
Ele´ctrica y Energe´tica, Universidad de Cantabria, pp. 1–19, 2007.
[16] A. Bouharchouche, E. Berkouk, T. Ghennam, and B. Tabbache, “Modeling and
control of a doubly fed induction generator with battery-supercapacitor hybrid
energy storage for wind power applications,” in Power Engineering, Energy and
Electrical Drives (POWERENG), 2013 Fourth International Conference on, 2013,
pp. 1392–1397. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?
arnumber=6635818
[17] E. Torres, “Control de voltaje del generador de induccio´n auto-excitado para apli-
caciones de micro/mini generacio´n de energ´ıa ele´ctrica,” Trabajo Especial de Gra-
do para obtener el Tı´tulo de Maestro en Ciencias en la especialidad de Ingenier´ıa
Ele´ctrica, 2006.
[18] D. Seyoum, The dynamic analysis and control of a self-excited induction generator
driven by a wind turbine. University of New South Wales, 2003.
[19] M. C. C. Sa´nchez, M. P. Silva, and A. C. Sa´nchez, “Tesis de maestr´ıa en ciencias.”
[20] M. d. I. M. Marks, “Vol i y ii,” 1986.
BIBLIOGRAFI´A 89
[21] C. Zhu, X. Li, L. Song, and L. Xiang, “Development of a theoretically based
thermal model for lithium ion battery pack,” Journal of Power Sources, vol. 223,
pp. 155–164, 2013.
[22] O. Aguilar, “Modelado y control de un sistema h´ıbrido de generacio´n de energ´ıa
ele´ctrica,” Ciencia y Tecnolog´ıa, vol. 1, no. 13, 2013.
[23] T. Esram, P. L. Chapman et al., “Comparison of photovoltaic array maximum
power point tracking techniques,” IEEE Transactions on Energy Conversion EC,
vol. 22, no. 2, p. 439, 2007.
[24] K. Ogata, Modern Control Engineering. Prentice Hall, 2001.
[25] G. Bojadziev and M. Bojadziev, “Fuzzy sets and fuzzy logic,” Vancouvev, Canada,
1995.
[26] A. J. Barraga´n, “S´ıntesis de sistemas de control borroso estables por disen˜o,” Ph.D.
dissertation, Universidad de Huelva, 2009.
[27] L. A. Salazar Herna´ndez, “DiseN˜o e implementaciø´n de un controlador difuso en
un dspic30f4011 para una h´lice de paso variable,” Trabajo Especial de Grado
para obtener el Tı´tulo de Maestro en Ciencias en la especialidad de Ingenier´ıa en
Mecatro´nica, 2012.
[28] S. Gonza´lez De Leo´n, “Control pid con sintonizacio´n difusa y control difuso,” 2013.
[29] J.-S. Jang, “Input selection for anfis learning,” in Fuzzy Systems, 1996., Proceedings
of the Fifth IEEE International Conference on, vol. 2, 1996, pp. 1493–1499. [Online].
Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=552396
[30] ——, “Anfis: adaptive-network-based fuzzy inference system,” vol. 23, no. 3, pp.
665–685, 1993. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?
arnumber=256541
[31] I. L. Lo´pez-Cruz and L. Herna´ndez-Larragoiti, “Modelos neuro-difusos para tem-
peratura y humedad del aire en invernaderos tipo cenital y capilla en el centro de
me´xico,” Agrociencia, vol. 44, no. 7, pp. 791–805, 2010.
[32] D. Vela´squez and C. Zapata, “Prono´stico del caudal medio mensual, con una ven-
tana de 12 meses, usando sistemas difusos,” Proyecto de Investigacio´n. Universidad
Nacional De Colombia–Medell´ın, 2004.
90 BIBLIOGRAFI´A
[33] Mathworks, “Construir sistemas mamdani (gui).” [Online]. Available: http://www.
mathwok.com/help/fuzzy/building-systems-with-fuzzy-logic-toolbox-software.
html={2015}
[34] M. J. Er and S. Wu, “A fast learning algorithm for parsimonious fuzzy neural
systems,” Fuzzy Sets and Systems, vol. 126, no. 3, pp. 337–351, 2002.
Cap´ıtulo 6
Anexos
6.1. Construccio´n del Sistema Fuzzy Inferencia (FIS)
La construccio´n del sistema Fuzzy Inferencia (FIS), se implemento´ utilizando las
herramientas de Lo´gica Difusa Toolbox interfaz gra´fica de usuario (GUI), esta herra-
mienta permitio´ crear, editar y ver los sistemas de inferencia difusos:
Editor Sistema de Inferencia Fuzzy FIS
Para abrir el editor FIS, se requiere escribir fuzzy en la ventana de comandos de
Matlab (Figura 6.1).
En este proyecto, se construye una de dos entradas, un sistema de salida. Las dos
entradas son e(t) y de(t)/dt. La u´nica salida es du la tensio´n en el inversor.
Para agregar una segunda variable de entrada y cambiar los nombres de las va-
riables para reflejar estas designaciones: (Figura 6.2)
A. Seleccione Editar > An˜adir variable> entrada. Aparece una input2 segunda
casilla amarilla marcada.
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Figura 6.1: Editor FIS
B. De clic en el INPUT1 cuadro amarillo. Este cuadro se resalta con un contorno
rojo.
C. Edite el campo Nombre de input1 al e(t) y pulse Enter.
D. Haga clic en el input2 cuadro amarillo. Este cuadro se resalta con un contorno
rojo.
E. Edite el campo Nombre de input2 a de(t)/dt y pulse Enter.
F. Haga clic en el cuadro de output1 azul.
G. Edite el campo Nombre de output1 a du y pulse Enter.
H. Seleccione Archivo¿Exportar¿Para Workspace.
I. Escriba el nombre de la variable Workspace FLC 3 y haga clic en aceptar (Fi-
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gura 6.3).
Figura 6.2: Diagrama de entradas y salida
Figura 6.3: Variable Workspace
Editor de funcio´n de pertenencia
El Editor de funcio´n de pertenencia es la herramienta que le permite visualizar y
editar todas las funciones de pertenencia asociadas a todas las variables de entra-
da y salida para todo el sistema de inferencia difusa.
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La inferencia difusa para evaluar estas reglas es del tipo Mamdani.
El Editor de funcio´n de pertenencia comparte algunas caracter´ısticas con el Di-
sen˜ador Lo´gica Difusa, como se muestra en la siguiente figura. De hecho, todas
las cinco herramientas ba´sicas GUI tienen opciones similares de menu´, las l´ıneas
de estado y Ayuda y botones Cerrar.
Figura 6.4: Editor de funcio´n de pertenencia
1. Paleta de variables, haga clic en el a´rea de una variable para editar sus funcio-
nes de pertenencia.
2. Comandos de menu´ para el ahorro, la apertura y la edicio´n de un sistema difuso.
3. Gra´fico muestra todas las funciones de pertenencia de la variable seleccionada.
4. Haga clic en una l´ınea para cambiar sus atributos, como el nombre, tipo y
para´metros nume´ricos. Arrastre la curva para moverla o cambiar su forma.
5. Nombre y tipo de variable actual.
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6 .Establecer el rango de la variable actual.
7. Establecer el rango de visualizacio´n del trazado actual.
8. Esta l´ınea de estado describe la operacio´n ma´s reciente.
9. Cambiar los para´metros nume´ricos para la funcio´n de pertenencia actual.
10. Seleccionar el tipo de funcio´n de pertenencia actual.
11. Editar nombre de la funcio´n de pertenencia actual.
Editor de reglas
Ahora que las variables han sido nombradas y las funciones de pertenencia tienen
formas y nombres apropiados, puede introducir las reglas. Para llamar el editor
de reglas, vaya al menu´ Edicio´n y seleccione Reglas o tipo ruleedit en la l´ınea de
comandos o damos click en el blque FLC 3 (mamdani) ubicado en el editor FIS
ver (Figura 6.2).
La construccio´n de reglas mediante la interfaz gra´fica Editor de reglas es bastante
evidente. Sobre la base de las descripciones de las variables de entrada y salida
definidos con el Disen˜ador de Lo´gica Difusa, el editor de reglas le permite cons-
truir las declaraciones de reglas de forma automa´tica, desde la interfaz gra´fica de
usuario, puede: (Figura 6.5)
A. Crear reglas seleccionando un elemento en cada cuadro variable de entrada y
salida, la seleccio´n de un elemento de conexio´n, y haciendo clic en Agregar regla.
Usted puede elegir none como una de las cualidades variables para excluir esa
variable de una regla dada y elija not bajo cualquier nombre de variable para
negar la calidad de asociado.
B. Eliminar una regla, seleccione la regla y haga clic en Eliminar Regla.
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C. Edicio´n de una regla al cambiar la seleccio´n en el cuadro variable y haga clic
en Cambiar la Regla.
D. Especifique el peso a una regla escribiendo un nu´mero deseado entre 0 y 1 en
peso. Si no se especifica el peso, que se supone que es la unidad (1).
Figura 6.5: Editor de Reglas
1. Las reglas se introducen automa´ticamente mediante las herramientas de la GUI.
2. Los elementos de menu´ le permiten guardar, abrir o editar un sistema difuso
usando variedad de las cinco herramientas ba´sicas GUI.
3. Seleccio´n de menu´s de entrada o de salida.
4. Negar las declaraciones de entrada o salida en las reglas.
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5. Esta l´ınea de estado describe la operacio´n ma´s reciente.
6. Crear o editar reglas con los botones de la GUI y opciones de los menu´s de
seleccio´n de entrada o de salida.
7. El boto´n de ayuda le da un poco de informacio´n acerca de co´mo funciona el
editor de reglas, y el boto´n de cerrar sierra la ventana.
El FLC es disen˜ado con base en los resultados observados en la simulacio´n, la
forma y la posicio´n de cada funcio´n de pertenencia se ajustaron mediante ensayo
error.
A continuacio´n, haga clic en agregar regla. Las normas resultante son [28]
Variable lingu¨´ıstica para e(t):
NN: Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es mucho mayor que
r(t) la referencia, por lo que e(t) el error, toma un signo negativo y una magnitud
grande.
MN: Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es mayor que r(t) la
referencia, por lo que e(t) el error, toma un signo negativo.
LN:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es ligeramente mayor que
r(t) la referencia, por lo que e(t) el error, toma un signo negativo y su magnitud
es muy pequen˜a.
C: Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es igual a r(t) la referencia,
por lo tanto e(t) el error es igual a cero.
LP:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es ligeramente menor a
r(t) la referencia, por lo que e(t) el error, es positivo y su magnitud es pequen˜a.
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MP:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es menor a r(t) la refe-
rencia, por lo que e(t) el error, es positivo.
PP:Describe el estado en que la v(t) tensio´n en la carga es mucho menor a r(t)
la referencia, por lo que e(t) el error, es positivo y su magnitud es grande.
Variable lingu¨´ıstica para de(t)/dt:
NN:Describe el estado en que e(t− 1) el error, es mucho mayor que e(t) el error,
por lo que de(t)/dt toma un signo negativo y una magnitud grande. Indicando
que v(t) tensio´n en la carga converge a r(t) la referencia ra´pidamente.
MN:Describe el estado en que e(t − 1) el error, es mayor que e(t) el error, por
lo que de(t)/dt toma un signo negativo. Indicando que v(t) tensio´n en la carga
converge a r(t) la referencia.
LN:Describe el estado en que e(t − 1) el error, es ligeramente mayor que e(t)
el error, por lo que de(t)/dt toma un signo negativo y su magnitud es pequen˜a.
Indicando que la v(t) tensio´n en la carga converge a r(t) la referencia lentamente.
C:Describe el estado en que e(t− 1) el error, es igual que e(t) el error, por lo que
de(t)/dt es igual a cero. Indicando que el error es esta´tico.
LP:Describe el estado en que e(t − 1) el error, es ligeramente menor que e(t)
el error, por lo que de(t)/dt toma un signo positivo y su magnitud es pequen˜a.
Indicando que la v(t) tensio´n en la carga se aleja de r(t) la referencia lentamente.
MP:Describe el estado en que e(t− 1) el error, es menor que e(t) el error, por lo
que de(t)/dt toma un signo positivo. Indicando que la v(t) tensio´n en la carga se
aleja de r(t) la referencia.
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PP:Describe el estado en el que e(t−1) el error, es mucho menor que e(t) el error,
por lo que de(t)/dt toma un signo positivo y su magnitud es grande. Indicando
que la v(t) tensio´n en la carga se aleja de r(t) la referencia ra´pidamente.
Dependiendo de la conclusio´n tomada por la inferencia difusa y el me´todo de des-
fusificacio´n, la variable Tensio´n puede tomar los valores:
BBV: Bajo Bajo Voltaje.
BV: Bajo Voltaje.
MBV: Medio Bajo Voltaje.
MV: Medio Voltaje.
MAV: Medio Alto Voltaje.
AV: Alto Voltaje.
AAV: Alto Alto Voltaje.
Las variables lingu¨´ısticas de entrada y de salida implementadas en EL FLC, se mues-
tran en la tabla (6.1):
Variable en el proceso Variable lingu¨´ıstica
e(t) Error
de(t)/dt Derivada del Error
v(t) Voltaje o Tensio´n
Tabla 6.1: Variables Lingu¨´ısticas.
El conjunto de reglas, se representa de manera tabular, debido a que permite una
fa´cil interpretacio´n de los resultados, elemento de la primera columna y la primera fila,
y las celdas en la que se interceptan, como la consecuencia de los valores lingu¨´ısticos.
Tabla (6.2).
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Tensio´n Error
Derivada del Error NN MN LN C LP MP PP
NN MBV MBV MBV V MAV MAV MAV
MN BV BV MBV V MAV AV AV
LN BV BV BV V AV AV AV
C BV BV BV V AV AV AV
LP BBV BV BV V AV AV AAV
MP BBV BBV BV V AV AAV AAV
PP BBV BBV BV V AAV AAV AAV
Tabla 6.2: Base de Reglas para el Controlador Difuso.
Conjuntos para las variables lingu¨´ısticas:
Error= { NN, MN, LN, C, LP, MP, PP}
Derivada del Error= { NN, MN, LN, C, LP, MP, PP}
Tensio´n= { BBV, BV, MBV, V, MAV, AV, AAV}
Regla visor
La Regla Viewer muestra una hoja de ruta de todo el proceso de inferencia difuso.
Los tres parcelas en la parte superior de la figura representan la antecedente y
consecuente de la primera regla. Cada regla es una fila de parcelas, y cada colum-
na es una variable. Los nu´meros de reglas se muestran a la izquierda de cada fila.
Puede hacer clic en un nu´mero de la regla para ver la regla en la l´ınea de estado.
Las dos primeras columnas de parcelas (las sesenta parcelas amarillo) muestran
las funciones de pertenencia que hace referencia el antecedente, o la parte de si
de cada regla.
La tercera columna de las parcelas (las treinta parcelas azul) muestra las funcio-
nes de pertenencia que hace referencia el consecuente, o de la entonces parte de
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cada regla (Figura 6.6).
La Regla Visor le permite interpretar todo el proceso de inferencia difuso a la vez.
La Regla Viewer tambie´n muestra co´mo la forma de ciertas funciones de perte-
nencia influye en el resultado global. Debido a que traza cada parte de cada regla,
puede llegar a ser dif´ıcil de manejar para particularmente grandes sistemas, pero,
para un nu´mero relativamente pequen˜o de entradas y salidas, que funciona bien
(en funcio´n de la cantidad de espacio en la pantalla que te dedicas a ella) con
hasta 30 reglas y hasta 6 o 7 variables.
La Regla Visor muestra un ca´lculo a la vez y con gran detalle. En este sentido,
presenta una especie de micro vista del sistema de inferencia borrosa.
Figura 6.6: Regla visor
Visor de superficie
Si quieres ver la superficie de salida de la totalidad de su sistema de todo el lap-
so del conjunto de salida sobre la base de todo el arco de la entrada de set-que
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necesita para abrir el Visor de superficie. Este visor es la u´ltima de las cinco he-
rramientas ba´sicas Fuzzy GUI Lo´gica Toolbox. Para abrir el Visor de superficie,
seleccione la superficie en el menu´ Ver.
Debido a que esta curva representa un caso de una salida de dos entradas, se
puede ver toda la cartograf´ıa en una parcela. Cuando nos movemos ma´s alla´ de
tres dimensiones generales, empezamos a encontrar problemas para mostrar los
resultados.
En consecuencia, el Visor de superficie esta´ equipado con menu´s desplegables X
(entrada):, Y (entrada): y Z (salida): que le permiten seleccionar dos entradas y
una sola salida para el trazado. Por debajo de estos menu´s son dos campos de
entrada X cuadr´ıculas y cuadr´ıculas: Y: que le permiten especificar cua´ntos x ejes
y l´ıneas de la cuadr´ıcula del eje y que desea incluir. Esta capacidad le permite
mantener el tiempo de ca´lculo razonable para problemas complejos.
Si desea crear una trama ma´s suave, utilice el campo de puntos de trazado para
especificar el nu´mero de puntos en los que las funciones de pertenencia son eva-
luadas en el rango de entrada o salida. Por defecto, el valor de este campo es de
101.
Al hacer clic en Evaluar inicia el ca´lculo, y la trama se genera despue´s de que el
ca´lculo se ha completado. Para cambiar el eje x o y rejilla de eje y despue´s de que
la superficie esta´ a la vista, cambie el campo de entrada correspondiente y pulse
Enter. La trama de superficie se actualiza para reflejar la nueva configuracio´n de
la red.
El Visor de superficie tiene una capacidad especial que es muy u´til en los casos
con dos (o ma´s) entradas y una salida: se puede agarrar los ejes, con el rato´n y la
posicio´n de ellos para obtener una vista tridimensional diferente en los datos.
Los Ref. Campo de entrada se utiliza en situaciones en las que hay ma´s entra-
das requeridas por el sistema de que la superficie es la cartograf´ıa. Puede editar
este campo para establecer expl´ıcitamente entradas no especificadas en la trama
superficie [33] .
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Figura 6.7: Visor de superficie
6.2. Rutina de entrenamiento de tipo Sugeno AN-
FIS
El sistema de inferencia neuro difuso adaptativo (ANFIS) utiliza un algoritmo de
aprendizaje h´ıbrido para sintonizar los para´metros de un sistema de inferencia difusa de
tipo Sugeno (FIS). El algoritmo utiliza una combinacio´n de los mı´nimos cuadrados y los
me´todos de copia de propagacio´n de descenso de gradiente para modelar un conjunto
de datos de entrenamiento. Anfis tambie´n valida los modelos que utilizan un conjunto
de datos de comprobacio´n establecidos para la prueba de sobreajuste de los datos de
entrenamiento.
Editor Sistema de Inferencia Difuso ANFIS
Para abrir el editor ANFIS, se requiere escribir anfisedit en la ventana de coman-
dos de Matlab (Figura 6.8).
1. Estado del nu´mero de entradas y salidas, funciones de pertenencia de entrada
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Figura 6.8: Editor ANFIS
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y funciones de pertenencia salidas.
2. Regio´n gra´fica.
3. Abrir o editar un FIS con cualquiera de las otras interfaces gra´ficas de usuario.
4. Deshacer.
5. Cargar o guardar un sistema de Sugeno borrosa, o abrir nuevo sistema Sugeno.
6. Los datos de pruebas aparecen en el gra´fico en color azul como lo son los :
Datos de entrenamiento aparecen en color azul como 0 0.
Datos de comprobacio´n aparecen en color azul como ++.
Salida FIS aparecen en color rojo como ∗∗.
7. Cargar bien las pruebas de entrenamiento, o datos de la comprobacio´n de los
datos de demostracio´n de carga disco o espacio de trabajo .Data aparece en la
regio´n gra´fica.
8. Clear Data descarga el conjunto de datos seleccionado en Type : y borra la
regio´n gra´fica.
9. Cargar FIS o generar FIS de datos cargados con su nu´mero elegido de MFs y
las reglas fuzzy.
10. Tren FIS despue´s de establecer el me´todo de optimizacio´n, tolerancia de error,
y el nu´mero de e´pocas. Esta genera parcelas de error en la regio´n gra´fica..
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11. Los datos de prueba contra el modelo de la FIS. Este aparece en la regio´n
gra´fica.
12. Despue´s de generar o cargar un FIS, este boto´n le permite abrir una repre-
sentacio´n gra´fica de su estructura entrada/salida.
A partir de esta interfaz gra´fica de usuario puede:
• Cargar datos (entrenamiento, pruebas y verificacio´n) mediante la seleccio´n de
los botones de radio apropiados en la parte de datos de carga de la interfaz gra´fica
de usuario y, a continuacio´n, haga clic en Cargar datos los datos cargados se traza
en la regio´n gra´fica..
• Generar un modelo inicial de esqu´ı alpino o cargar un modelo FIS inicial usando
las opciones en la parte Generar FIS de la GUI.
• Ver el modelo de estructura FIS, vez que un FIS inicial se ha generado o cargado
haciendo clic en el boto´n de Estructura.
• Elija el me´todo FIS optimizacio´n de para´metros modelo: backpropagation o una
mezcla de backpropagation y mı´nimos cuadrados (me´todo h´ıbrido).
• Elija el nu´mero de e´pocas de formacio´n y la tolerancia de error de entrenamiento.
• Capacitar al modelo FIS haciendo clic en el boto´n de tren Ahora Esta formacio´n
se ajusta a los para´metros de la funcio´n de miembro y traza la formacio´n (y / o
control de datos) trama de error (s) en la regio´n de la trama.
• Ver la salida del modelo FIS frente a la formacio´n, el control, o probar la salida
de datos haciendo clic en el boto´n Probar ahora. Esta funcio´n representa los datos
de prueba en contra de la salida de esqu´ı alpino en la regio´n gra´fica.
Tambie´n puede utilizar la barra de menu´ ANFIS Editor GUI para cargar una
inicializacio´n de entrenamiento de esqu´ı alpino, guardar la FIS entrenado, abrir
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un nuevo sistema de Sugeno, o abrir cualquiera de las otras interfaces gra´ficas
para interpretar el modelo FIS entrenado.
Para el entrenamiento de tipo sugeno ANFIS se procede a seguir los siguientes
pasos:
A. Seleccione training, Worksp y de clic en load Date >(load from workspace)
an˜adir la variable input,edite en el campo la variable (a) y pulse aceptar (Figura
6.9).
Figura 6.9: Load from workspace
Variable input (a): Formacio´n de datos, especificado como una matriz. Para un
FIS con N entradas, training Data tiene N+1 columnas, donde los primeros N
columnas contienen datos de entrada y la columna final contiene datos de salida
(Figura 6.10)[34].
Pasos para crear la matriz (a) en matlab :
1. Crea la matriz (a) en la ventana de comandos de matlab como se muestra en
la (Figura6.11).
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Figura 6.10: Matriz a
2. De clic en (a) en la ventana derecha workspace cuadro amarillo y pegamos los
valores de la tabla (6.10)como se muestra en la (Figura 6.11).
B. En el editor anfis seleccione load from file y luego clic en load > seleccione
sugeno2.fis > de clic en abrir ver (Figura 6.12).
C. En el editor anfis en la parte que dice test FIS seleccione training date > de
clic en Test Now.
D. Haga clic en Train Now (Figura 6.13).
Despue´s de generar el FIS, puede ver la estructura del modelo haciendo clic en
el boto´n de Estructura en el centro de la parte derecha de la interfaz gra´fica de
usuario. Una nueva interfaz gra´fica de usuario aparece, como sigue (Figura 6.14).
Las sucursales en este gra´fico esta´n codificados por color para indicar si o no, y,
no, o, o se utilizan en las reglas. Al hacer clic en los nodos indica informacio´n
acerca de la estructura.
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Figura 6.11: matriz a en matlab
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Figura 6.12: Llamado del sistema FIS sugeno
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Figura 6.13: Entreno del sugeno
Figura 6.14: Estructura FIS
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Puede ver las funciones de pertenencia o de las reglas al abrir el Editor de funcio´n
de pertenencia, o el Editor de Regla en el menu´ Ver.
E. Por ultimo seleccione File > Exportar > Para Workspace (Figura 6.15).
Figura 6.15: Exportar anf al sitio de trabajo
F. Escriba el nombre de la variable Workspace anf y haga clic en aceptar.
En este editor ANFIS podemos comprobar que los datos establecidos para esta
prueba si se sobreajustan a los datos de entrenamiento.
1 .Seleccionamos Edit > rules (Figura 6.16)
Esto se logra escogiendo un valor por cada entrada es decir una fila de la tabla(6.10
y colocando estos valores de input en visor de reglas y este automa´ticamente me
muestra cual es la output.
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Figura 6.16: Visor de reglas
